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1. Introduccion

El presente documento define los lineamientos para la prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO. Es un
documento publico para consulta de los trabajadores y demas personas que como visitantes
0 contratitas, se ven expuestos a las amenazas identificadas.

Para la elaboracion de este documento se consideran como parametros técnicos los
definidos por la legislacion colombiana en la materia, descrita en el procedimiento
preparacion y respuesta ante emergencias, asi como los que el Instituto Distrital de Gestion
de Riesgos y Cambio Climatico (IDIGER) o la entidad que haga sus veces determine, y la
norma técnica de servicio (NS) 134 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(Planes de emergencia y contingencias (PEC), requisitos minimos para su elaboracion.
EAAB-ESP). Asi mismo, se tienen en cuenta los requisitos definidos en el Decreto Unico
Reglamentario 1072 de 2015, que en su articulo 2.2.4.6.25. establece especificamente las
disposiciones necesarias en materia de prevencién, preparacion y respuesta ante
emergencias.

2. Justificacion

La prevencion, preparacion, y respuesta ante emergencias, le permite al centro de trabajo
Edificio Central de Operaciones - ECO de la EAAB-ESP, identificar las amenazas que
puedan afectar la salud e integridad de los trabajadores, visitantes, proveedores, contratistas
y/o subcontratistas, en el desarrollo de sus actividades, y que puedan afectar la continuidad
del negocio; ademas de favorecer el andlisis de vulnerabilidades relacionadas, con miras en
la consolidacion de estrategias que aporten a su disminucion o eliminacion.

En este sentido la prevencion, preparacion, y respuesta ante emergencias permite establecer
medidas de prevencion y control en el marco de la identificacion de los recursos disponibles y
las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua, en el marco de la
ley 1523 de 2012.

El Decreto 1072 de 2015, en su articulo 2.2.4.6.25. sobre prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias, establece: “El empleador o contratante debe implementar y
mantener las disposiciones necesarias en materia de prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los
trabajadores, independiente de su forma de contratacion o vinculacion, incluidos contratistas
y subcontratistas, asi como proveedores y visitantes”.
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La Direccion Salud y la Divisibn de Salud Ocupacional, responsables de la gestion en
seguridad y salud en el trabajo, debe establecer, implementar, mantener y mejorar las
disposiciones necesarias para la prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias; asi
como actualizar la identificacion de amenazas, evaluacion de la vulnerabilidad y
determinacién del nivel del riesgo y los planes de prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias, acorde a lo descrito en el procedimiento preparacidn y respuesta ante
emergencias vigente en el mapa de proceso de la EAAB-ESP.

3. Objetivos

3.1. General

Definir un plan de accion aplicable al centro de trabajo Edificio Central de Operaciones -
ECO, ante eventos de emergencia, derivado de la actualizacion del diagndstico de amenazas
y vulnerabilidad direccionado a salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores,
visitantes, proveedores, contratistas y/o subcontratistas y la proteccién de los bienes en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

3.2. Especificos

e Identificar y evaluar los riesgos que puedan generar emergencias dentro y fuera del
centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO.

e Comprobar el grado de riesgo y vulnerabilidad derivados de las posibles amenazas.

e Establecer medidas preventivas y de proteccion para los escenarios de riesgo que se
han identificado.

e Organizar los recursos que el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO
tiene, para hacer frente a cualquier tipo de emergencias.

4. Organizacion

El presente plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias debe ser acogido
por todo el personal que desarrolla actividades en el Centro de Trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, como medio de respuesta ante eventos que puedan afectar la salud e
integridad de los trabajadores, visitantes, proveedores, contratistas y/o subcontratistas y los
bines de la empresa.

e Responsable del centro de trabajo, Gerentes Corporativos, directores, jefes de
division, profesionales, trabajadores, entre otros: Conocer el presente plan de
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prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias y propender por divulgar el
mismo con colaboradores visitantes, proveedores, contratistas y/o subcontratistas.
Referente de seguridad fisica director de seguridad, supervisores: Conocer el
presente plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias y ejecutar las
disposiciones de este en lo aplicable.

Poblacién en general (trabajadores, usuarios, contratistas etc.): Reconocer la
existencia del presente plan de prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias, atender las indicaciones del personal autorizado, al momento de
presentarse algun evento y participar en los ejercicios de simulacién desarrollados.

5. Alcance

El plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias del centro de trabajo

Edifici

o Central de Operaciones - ECO, es de tipo institucional, lo que implica que es

acorde a las condiciones y actividades que el mismo desarrolla y a los riesgos asociado.

Brinda
centro
mutua

6.

cobertura a trabajadores, visitantes, proveedores, contratistas y/o subcontratistas del
de trabajo y puede articularse con otras instituciones a través de planes de ayuda
debidamente formalizados.

Marco Legal

Se establece como marco legal del presente plan de prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias, el definido en la matriz de requisitos legales de la Division de Salud
Ocupacional vigente.

7.

7.1.

Informacion General

Informacién basica de la organizacién

Acorde a lo definido en el portafolio de productos y servicios, “la Empresa de Acueducto y
Alcantarilado de  Bogota EAAB-ESP., entrega agua potable y efectia saneamiento

bésico

en términos del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial a mas de 10

millones de personas en Bogota y 11 municipios de Cundinamarca.
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Producddn de agua polable

recursa hidrico
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Fuente: EAAS-ESP y lo Resolucicn CRA 688 de 2014, dosificocion de octivos.

7.2. Caracteristicas del centro de trabajo

A continuacion, se describen las caracteristicas del centro de trabajo Edificio Central de

Operaciones - ECO:

Datos Generales.

Centro de Trabajo

Edificio Central de Operaciones - ECO

Direccion Calle 24 No. 37 - 15
Ciudad - municipio Bogota D.C.

Localidad Teusaquillo

UPZ - Barrio UPZ 107 Quinta Paredes

Responsable centro de trabajo

Gustavo Enrique Garcia Bate

NuUmero telefénico

3447000

Responsable SST

Bernardo Enrique Hernandez Castillo

Teléfono responsable

344700 ext. 7421

Caracteristicas de las instalaciones.

Descripcion de la edificacion:

La instalacion general esta comprendida por edificios sin proteccion
por rociadores, o0 por gabhinetes que incluyen laboratorios, edificios
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administrativos, edificaciones de atencion al Pudblico y otras
edificaciones. Las edificaciones principales estan construidas en
material no combustible, tanto en su parte estructural como en sus
paredes. La mayoria de los edificios fueron construidos hace unos 50
afios y el Edifico Central de Operaciones, el edificio de la comercial,
edificio de obras civiles se realiz6 el reforzamiento estructural. El &rea
total de construccibn es de aproximadamente 23,400 metros
cuadrados (sumando todos los pisos).

EDIFICIO CENTRAL DE OPERACIONES - ECO: Este edificio tiene
paredes de ladrillos soportados por estructura en concreto reforzado
su area construida esta dividida en siete pisos y un s6tano. El sétano
es un area reservada para almacenamiento de documentos en papel,
Impresién de documentos con tintas a base de solventes, sobre papel
y una tercera zona de servicio con ubicacién alli de las bombas de
abastecimiento de agua potable y de Contra Incendio, los siete pisos
estan ocupados por oficinas de administraciéon y en el quinto piso se
encuentra ubicado el centro de cémputo el cual esta protegido por un
sistema de Deteccién y Extincion de incendio mediante FM200. El
entrepiso de separacion son placas aligeradas en concreto. La
ocupacion en horas de oficina es de aproximadamente unas 1000
personas fijas y una poblacion flotante de 450 personas adicionales.

EDIFICIO COMERCIAL: Este edificio también esta construido en
materiales no combustibles, dividido en dos areas; una de oficinas,
que incluye un mezanine y otra de atencién al Publico, de un solo piso
en doble altura. Esta edificacion esta subdividida en cuatro &reas con
una basicamente dedicada a atencién al publico y facil acceso al
exterior, en tanto las otras tres estan dedicadas a oficinas presentando
una alta densidad de ocupacion y rutas de salida o evacuacion
relativamente estrechas y largas. La ocupacion en horas de oficina es
de aproximadamente unas 350 personas fijas y una poblacion flotante
de 750 personas adicionales.

EDIFICIO CASINO: Esta edificaciéon estd dedicada a la preparacion de
alimentos y al servicio de suministro y consumo de los mismos por
parte de los empleados, los materiales de construcciéon a nivel
estructural son completamente incombustibles, el combustible para los
procesos de coccidn es gas natural. Dispone de un area de salas de
reunion en el segundo nivel.

ALMACEN CENTRAL: Edificacion de una sola nave, tiene paredes de
ladrillos soportados por estructura de concreto reforzado, el techo es a
dos aguas, en general al igual que en otras edificaciones todos los
materiales de construccion son incombustibles. El mismo alberga el
almacenaje en estanteria metdlica de productos para uso en labores
de mantenimiento conformados basicamente de tuberias, accesorios y
valvulas metalicas y algunas cantidades de tuberias y accesorios
plasticos.

LABORATORIO DE AGUAS: Conjunto de edificaciones tipo pre-
fabricado en placas de concreto y estructura metalica con techo en
teja soportado también sobre estructura metdlica. Almacena equipos y
reactivos de laboratorio para analisis fisico-quimico de aguas en las
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areas principales, posee también zonas de servicio con instalaciones
para oficinas.

EDIFICIO DE OBRAS CIVILES: Edificio de oficinas para empleados
también con algun trafico de publico, construido en materiales no
combustibles como paredes de ladrillos soportados por estructura en
concreto, su area construida esta dividida en cuatro pisos.

LABORATORIO DE MEDIDORES: Bodega anexa al edificio de obras
civiles con techos a triple altura, a tres aguas, al igual que las otras
edificaciones esta construido en ladrillo y cemento con tejas en
asbesto-cemento; materiales estos todos incombustibles. Ademas de
las &reas de Laboratorio propiamente dichas, existen areas de oficinas
y de servicio y almacenamiento.

PATIOS DE MANIOBRAS

Existen grandes areas exteriores utilizadas para labores industriales
de mantenimiento de almacenamiento a intemperie y otras grandes
areas dedicadas al parqueo de automoviles y de vehiculos de trabajo.
Merecen especial mencion las zonas del Monta llantas y la Enramada
del taller Automotriz, en donde el manejo de vehiculos pesados trae el
riesgo de manejo de gasolina y aceite motor en grandes cantidades.

CENTRO DE COMPUTO -DATA CENTER

En el quinto piso del edificio Central de operaciones se encuentra el
centro de cémputo de la E.A.A.B. ESP, que cuenta con un sistema de
alarma luminica y sonora monitoreado satelitalmente, y personal las
24 horas del dia que se encuentra capacitado para responder frente a
una eventual emergencia, Cuenta con sistema de desactivacién de los
cierres de las puertas ante cualquier emergencia del personal que esta
dentro del Centro de cémputo. Asi mismo, cuenta con sistema
funcional de detecciébn y extincion de incendios, automatico de
extincion a base de HFC-227.

Afo de construccion:

Los edificios fueron construidos hace aproximadamente 50 afios

Red hidréaulica

Se cuenta con la conexion a la red matriz del acueducto.

Sistemas de ventilaciéon

Las edificaciones cuentan con sistemas de ventanas para permitir el
intercambio de aire de manera mecénica al interior de las oficinas de
los centros de trabajo.

Ascensores

El Edifico Central de Operaciones —ECO, cuenta con tres (3) sistemas
de transporte vertical:

CANTIDAD | MARCA MODELO CAPACIDAD ANO

1 THYSSENKRUPP 6 pasajeros (600 Kg) | 2011

2 OTIS MCS220 12 pasajeros (1000 | 2002
OVF Kg)

En cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011 y el Decreto Distrital 663 de 2011 todos

los ascensores estan certificados por la ONAC

Los sistemas de transporte vertical de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP, se encuentran certificados debidamente
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y existe un contrato de mantenimiento mensual.

Sétanos

El s6tano del Edificio Central de Operaciones - ECO es un éarea
reservada para clasificacién y almacenamiento de grandes cantidades
de documentos de papel, almacenados en estanterias metdlicas,
Impresion de documentos con tintas a base de solvente, sobre papel y
una tercera zona de servicio con ubicacion alli de las bombas de
abastecimiento de agua potable.

Escaleras

El Edificio Central de Operaciones - ECO dispone de escaleras de dos
tramos para el acceso a los siete pisos y el sétano, ubicadas en el
costado oriental y occidental del Edificio Central de Operaciones -
ECO.

Zonas de parqueo

Existen grandes areas exteriores utilizadas para labores industriales
de mantenimiento de almacenamiento a intemperie y otras grandes
areas dedicadas al parqueo de automdviles y de vehiculos de trabajo.

Anexos Video de evacuacion — Mapas rutas de evacuacion
Tabla 1: Caracterizacién centro de trabajo
7.3. Descripcion de la ocupacion.

Grupo Hombres Mujeres Total
Trabajadores administrativos 383 208 591
Trabajadores operativos 183 62 245
Trabajadores seguridad fisica 24 14 38
Trabajadores servicios generales 12 71 83
Contratistas 210 165 375
Personal flotante* 235 152 387

Total 1047 672 1719

* personas flotantes: Es el namero de personas que asisten en forma no permanente
(Visitantes, auditores, entes de control etc.).
Tabla 2: Sumatoria personas por grupo

Personal en condicién de discapacidad

Grupo Hombres Mujeres Total
Trabajadores administrativos 1 2 3
Trabajadores operativos 0 0 0
Trabajadores seguridad fisica 1 0 1
Trabajadores servicios generales 0 0 0
Personal flotante 3 2 5

Total 5 4 9

Tabla 3: Sumatoria personas por grupo en condicién de discapacidad
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7.3.1. Jornadas de Trabajo

Horario de trabajo

Diurno 8:00a 17:00
Nocturno -
Fines de semana 8:00 a17:00

Tabla 4: Horario de trabajo

7.3.2. Analisis carga ocupacional

., ., Total ]
evacuar

Edificio Administrativo Piso 7 102
Edificio Administrativo Piso 6 45
Edificio Administrativo Piso 5 110
Edificio Administrativo Piso 4 90
Edificio Administrativo Piso 3 107 125 775
Edificio Administrativo Piso 2 101
Edificio Administrativo Piso 1 61
Edificio Administrativo Sétano 34
Cabafa Contratacion y Compras 4 4 8
Cabafia Ingenieria Especializada 19 5 24
Cabafia Acueducto Zona 2 4 4 8
Acueducto y Alcantarillado Zona 5 14 5 15
Oficina Auxiliares Topografia 1
Ed?ﬁc?o C(_)mgrcial Zona 3 Zona 5 140 10 150 Salida Principal
Edificio Sindicato 22 20 42 Edifico Central de
Taller Mecanica Automotriz Livianos 8 Operaciones
Taller Mecanica Automotriz Pesados 3
Alcantarillado Zona 2 3 Porteria de
Casino area de produccién 20 2 22 Cabrestantes
Casino area de servicio 0 120 120
Edificio Comercial Piso 1 75
Edificio Comercial Piso 1 Coactivo 35 10 138
Oficina Control Interno Piso 1 Edificio 18
Comercial
Direccion de Servicios Administrativos 10
Piso 2 Ed. Comercial
Hidrologia Piso 2 Ed Comercial 10
Atencion al Cliente Zona 2 Piso 2 Ed. 16
Comercial 10 93
Facturacién Proceso Masivos Piso 2

. 5
Ed. Comercial
Auditoria Externa Piso 2 Ed. 8
Comercial
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Her Poblacién | Poblacion perTS%tr?LI .| salidade
Fija Flotante evacuacion
evacuar

Direccion Apoyo Técnico Fondo 5
Desarrollo Local
Gerencia Zona 2 Piso 2 Ed Comercial 7
Empresa de Desarrollo Humano Piso 2

- 6
Ed. Comercial
Alcantarillado Zona 2 Piso 2 Ed. 8
Comercial
Acueducto Zona 2 Piso 2 Ed.
Organizacion sindical 22
Proyecto 16
Planta Fisica Piso 2 Ed. 16 15 8
Planta Fisica Piso 2 Ed. 16
Edificio Comercial Piso 3 DITG 12 5 17
Edificio Comercial Piso 3 DITG 22 5 27
Edificio Comercial Piso 3 DITG 15 5 20
Casa Ineco Piso 1 20 Salida principal

. 10 85 . .
Casa Ineco piso 3 55 primer piso
Casa Ineco Piso 1 Direccién Salud 18 20 55 Salida principal
Casa Ineco Piso 2 Direccién Salud 17 primer piso
Casa Betty Piso 1 10 12 35 Salida principal
Casa Betty Piso 2 13 primer piso
TOTAL 1351 387 1719

Tabla 5: Carga ocupacional

8. Georreferenciacién del centro de trabajo

8.1. Georreferenciacion interna
Edificio Central de Operaciones — ECO — Av. Calle 24 # 37 - 15

Norte Recinto Ferial Corferias — Hotel Hilton Bogota
Sur Linea Férrea — Carpa Corferias
Oriente Casas y Edificios de habitacién, locales comerciales, Cra. 37. Cooperativa
Occidente Centro de convenciones Agora

CASABETTY -Cra. 36 A#22-80
Norte Local Comercial - Restaurante
Sur Edificio Comercial
Oriente Casas y Edificios de habitacion y locales comerciales.
Occidente Casas y Edificios de habitacion

CASA INECO —-Cra. 36 A#22-20
Norte Casas y Edificios de habitacion
Sur Casas y Edificios de habitacion
Oriente Casas y Edificios de habitacién
Occidente Casas y Edificios de habitacion

MPEH0914F01 - 02
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8.2. Georreferenciacién externa

El Edificio Central de Operaciones — ECO, de la EAAB-ESP, esta ubicado al costado sur de
la localidad de Teusaquillo, la ndmero 13 del Distrito capital de Bogota, en la UPZ 107
(Quinta Paredes), la cual esta determinada como de tipo residencial cualificado, limita al
norte con la Av. Jorge Eliecer Gaitan, al sur con: al oriente con la Avenida Ciudad de Quito
(Carrera 30), al occidente con la Av. Caldas y al Sur con la Avenida Las Américas y la
Avenida Ferrocarril de Occidente (Diagonal 22).

La UPZ 107 Quinta Paredes esta conformada por los barrios Acevedo Tejada, ElI Recuerdo,
Gran América, Centro Narifio, Quinta Paredes y Ortezal, en este sector se presenta una
oferta de hotelera muy notoria, asi mismo el recinto ferial de Corferias y el centro de
convenciones Agora, factores que generan la afluencia de manera masiva de personas, y por
lo tanto condiciones de inseguridad por hurtos a personas y represamiento vial por la
presencia masiva de vehiculos.

Ubicacidén centro de trabajo

El centro de trabajo Edificio Central de Operaciones — ECO se encuentra ubicado en el sector
centro oriente, de la ciudad de Bogota en una zona con uso de suelo tipo residencial cualificado.

lalesias Coledios Centros Hospitales o
Espacios de alta 9 9 Comerciales Centros médicos
densidad Industrias Parques Centros de Otros, Hoteles.
eventos

Descripcién las condiciones de densidad poblacional.

Al costado norte del Edificio Central de Operaciones esta ubicado el recinto ferial Corferias, que
relne de manera periddica durante todo el afio una serie de visitantes por la programacion de
eventos que conllevan la presencia masiva de personas, también estd ubicado el Hotel Hilton
Bogota y en el costado occidental del Edificio Central de Operaciones — ECO, se encuentra el
centro de convenciones Agora.

El centro de convenciones Agora dispone de una plazoleta amplia, de acceso seguro, razén por la
gue se establecio como punto de encuentro para los Ocupantes del Edificio Central de Operaciones
— ECO, en caso de evacuacion por una situacion de emergencia.

Recur§os Hidrantes Comando de CAl Otros
aledafnos bomberos

Descripcidn de recursos aledafios al centro de trabajo para la atencion de emergencias.

En la zona Industrial Granjas de Techo, en la Calle 20 No. 68 A — 06, esta ubicada la Estacién de
bomberos de Puente Aranda.

Hidrante ubicado en la zona peatonal frente a la plazoleta de comidas del recinto ferial de Corferias.

Ubicacién punto | E| punto de encuentro para los ocupantes de los diferentes edificios de las
de encuentro areas que funcionan en el Edificio Central de Operaciones (Edificio ECO, siete
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pisos y un soétano, Edificio de la Comercial, Casino, zona de cabrestantes,
taller de vehiculos pesados y livianos, edificio organizacion sindical, edificio
comercial zona 2 y zona 5, edificio obras civiles, almacén central, cabafias,
ingenieria especializada.), esta ubicado en el costado occidental del Edificio
ECO pasando la carrera 38, en la plazoleta del centro de convenciones
AGORA.

Mapa de ubicacién y ruta al punto de encuentro

Tabla 7: Ubicacion del centro de trabajo

9. DIAGNOSTICO

Acorde a lo definido en la guia para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencia del
Instituto Distrital de Gestidén de Riesgos y Cambio Climético (IDIGER), se realiza un analisis
de riesgos para el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO que parte de la
estimacion de la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado que implica
consecuencias sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y/o el bienestar publico.

La identificacion de amenazas, la estimacion de probabilidad, el analisis de vulnerabilidad y
la determinacion de nivel del riesgo para el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones
- ECO, se describe de manera puntual en el formato identificacion de amenazas, andlisis de
vulnerabilidad y determinacion del nivel de riesgo (MPEH0914F27). El cual hace parte
integral del presente plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

9.1. Identificacién de amenazas.

Las amenazas se definen para efectos del presente plan de prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias, como condiciones latentes, derivadas de la posible ocurrencia
de un fendémeno fisico de origen natural, tecnoldgico o social. Tienen el potencial de causar
dafio a la poblacion y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la econémica publica y
privada el momento de materializarse.

9.1.1 Tipos de amenaza
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Naturales: Fendmenos de remocion de masa, movimientos sismicos, eventos atmosféricos:
vendavales, lluvias torrenciales, granizadas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y otros
dependiendo de la geografia y el clima.

Tecnoldgicas: Incendios, explosiones, derrames / fugas, fallas estructurales, fallas en
equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo, entre otros.

Sociales: Accidentes de personas, revueltas — asonadas, hurto - asaltos, atentados
terroristas, secuestros, concentraciones masivas, entre otros.

Considerando la informacién de eventos ocurridos en el pasado en el centro de trabajo o la
zona en que se encuentra y posterior a indagar acerca de las condiciones sismica, la
incidencia de fenbmenos naturales en el sector, la existencia de estructuras, industrias,
empresas y demas entidades circundantes al centro de trabajo que puedan ser fuentes
generadoras de amenazas, se identifican las siguientes amenazas especificadas en el Anexo
1. Identificacion de amenazas, andlisis de vulnerabilidad y determinacién del nivel de riesgo
(MPEHO0914F27):

9.1.2 Andlisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo
Anexo 1. ldentificacibn de amenazas, andlisis de vulnerabilidad y determinacion del nivel de
riesgo (MPEH0914F27):

MPEH0914F01 - 02



Gestion del Talento Humano

Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias del
centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO

@zacueducto

AGUA ¥ ALCANTARILLADQ DF BOGOTA

MPEH0914F01 - 02

Prevencion, preparacién y respuesta

amenazas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Identificacion, analisis de amenazas y andlisis de winerabilidad de las

@ Sacueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

ante emergencias

Centro de Trabajo

Responsable Centro de Trabajo

Edificio Central de Operaciones - ECO

Bernardo Enrique Hernandez Castillo

Fecha de elaboracion

Fecha de revision

7/09/2020 Actualizacién: Abril 2021 30/04/2021
Total trabajadores administrativos 591
Total trabajadores operativos 245
Total trabajadores seguridad fisica 38
Total trabajadores servicios generales 83
Total Contratistas 375
Total Personal flotante 387
Total 1719
Amenazas
Origen Amenazas )
Movimientos sismicos
Granizadas
Naturales

Tormentas eléctricas

Vientos fuertes

Pandemia COVID-19

Incendios / Explosiones

Derrames / fugas

Fallas estructurales

Tecnoldgicas

Fallas maquinarias
equipos

Fallas en el ascensor

Accidentes de Trabajo

Intoxicacion alimenticia

Inundaciones

Accidentes de Transito

Reweltas / Asonadas

Sociales
Hurtos / Asaltos
Atentados Terroristas
Escala
POSIBLE Es gquel fenémeno qge puede sucedgr o, gue es
(Verde) factible porque no existen razones histéricas vy
cientificas para decir que esto no sucedera.
PROBABLE Es aquel fenémeno es}per_ado deI_ CU«::1| existen
( ) razones y argumentos técnicos y cientificos para
creer que sucedera.
INMINENTE Es aquel fenébmeno esperado que tiene altaf
(Rojo) probabilidad de ocurrir.
Calificacion
(OS:)) Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o
(0.5) estan en proceso de adquisicion.
('1\1(())) Cuando no se cuenta con los recursos
Interpretacion
0.0-1.0 BAJA
11-20 MEDIA
21-3.0 ALTA
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9.2. Calificacion de probabilidad de las amenazas.

Una vez identificadas las amenazas se procede a calificarlas. Se hace por tanto una
descripcion detallada de cada una, incluyendo el punto critico por el cual la amenaza es
relevante para la Organizacion, ademas se determina el origen de la misa (interno o externo).

Considerando la informacién disponible, se analiza la probabilidad de materializacién de la
amenaza, teniendo en cuenta el comportamiento de la fuente generadora y se califica de
forma cualitativa en tres categorias: posible, probable, inminente.

Evento Comportamiento Color asignado
Es aquel fenédmeno que puede suceder VERDE
, 0 que es factible porque no existen
Posible L o
razones histéricas y cientificas para
decir que esto no sucedera.
Es aquel fenébmeno esperado del cual AMARILLO
Probable exlstgn razones y argumentos tecplcos
cientificos para creer que sucedera.
ROJO
Inminente Es aquel fenémeno esperado que tiene
alta probabilidad de ocurrir.

Tabla 8: Escala de calificacion de amenazas

Para el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones — ECO, la calificacion de
probabilidad de amenazas fue la siguiente:
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* Esta informacion puede ser consultada en el formato Anexo 1. ldentificacion de amenazas,
analisis de vulnerabilidad y determinacion del nivel de riesgo (MPEH0914F27), que hace

Clase de amenaza

Amenaza

Descripcion de la amenaza

Origen

Calificacion la
amenaza

Naturales

Movimientos sismicos

Movimientos de tierra de caracter
desplazamiento de placas tecténicas.

externo, causados por|

Externo

Probable

Granizadas

Caida de granizo que afecte las instalaciones locativas y las
operaciones de alguna forma.

Externo

Probable

Tormentas eléctricas

Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o
generen afectacion de las personas o las instalaciones.

Externo

Probable

Vientos fuertes

Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las
instalaciones.

Externo

Pandemia COVID-19

Pandemia por SARS COV2-
Coronavirus CODIV-19

que causa la enfermedad

Externo

Tecnolégicas

Incendios / Explosiones

Obstrucciones de los gabinetes y rociadores para control de|
incendios.

Condiciones inseguras al manipular los sistemas eléctricos.

Por sobre carga en el sistema eléctrico.
Material Combustible en las diferentes &areas del centro de
trabajo, archivo documental en las areas del ECO, laboratorio de
aguas, centro de acopio de residuos, almacenamiento de llantas
area de cabrestantes, soétano, casino, taller automotriz,
estacionamiento de vehiculos patio de operaciones, entre otros.
En el 50 piso del Edificio, opera el Centro de Cémputo y/o el
Centro de Control.
Explosién causada por
combustibles.

sustancias quimicas, gases y/o

Interno

Derrames / fugas

Manipulacion inadecuada de los productos quimicos propios del;
proceso productivo en el Edificio Central de Operaciones,
almacen, artes graficas, laboratorio central de aguas.

Interno

Fallas estructurales

Fractura de techos, paredes, vidrios, por movimientos teltricos
de gran magnitud.

Interno

Fallas maquinarias
equipos

Fallas por dafio o deterioro de maquinaria y equipo que pueda|
causar dafio a personas, estructuras y/o equipos.

Interno

Probable

Probable

Probable

Fallas en el ascensor

Fallas de origen mecéanico o eléctrico que podrian dejar|
personas atrapadas.

Interno

Probable

Accidentes de Trabajo

Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, energias peligrosas y|
en caliente (soldadura, entre otros). Trabajo en espacio
confinado, trabajo en botes, trabajo en alta montafia, bosques vy
paramos, trabajo con productos quimicos, Trabajo en alturas en
tareas tales como limpieza de la cubierta, bajantes, trabajos de
mantenimiento y arreglos locativos el cual puede ser realizado
por funcionarios de la EAAB-ESP o contratado por terceros.

Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, energias peligrosas y|
en caliente (soldadura, entre otros), mantenimiento y/o montajes
eléctricos. Trabajo en alturas en tareas tales como limpieza de|
la cubierta, bajantes, trabajos de mantenimiento y arreglos
locativos el cual puede ser realizado por funcionarios de la EAAB.
ESP o contratado por terceros.

Interno

Probable

Intoxicacién alimenticia

Por ingesta de alimentos en mal estado suministrados en la
zona de alimentos cafeteria, casino.

Interno

Probable

Inundaciones

Taponamiento de desaguies de areas internas, por obstruccién
y/o dafio en tuberia de red hidrahulica de agua potable, agual
residual.

Interno

Probable

Sociales

Accidentes de Transito

Transporte terrestre. Atropellamiento en las instalaciones de la|
central de operaciones, vias internas. Riesgo de accidentalidad
(choque de vehiculos).

Interno

Revueltas / Asonadas

Desordenes civiles causados dentro o fuera de las

instalaciones.

Externo

Hurtos / Asaltos

Perdida o dafio de elementos, maquinaria y/o equipo de la planta
fisica 0 sus trabajadores por personal priopio o ajeno a la|
misma.

Externo

Atentados Terroristas

Atentados causados por personas o grupos al margen de la ley]|
que generen prejuicios graves, cuyo objetivo sea causar panico

y generar malestar permanente en las personas.

Externo

Probable

Calificacién del evento

Comportamiento

Es aquel fenémeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones histéricas y cientificas para decir que

POSIBLE esto no sucedera. Se le asigna el color VERDE
PROBABLE Es aquel fenémeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y cientificos para creer que sucedera. Se le
asigna el color
INMINENTE Es aquel fenémeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Se le asigna el color ROJO.

parte de este plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

MPEH0914F01 - 02




Gestion del Talento Humano
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo @ acueducto
Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias del @_ﬂ_ ,

centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO AGUAY ALCANTARILLADO DE BOGOTA

9.3. Determinacién de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es una caracteristica propia del centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, que evidencia su “incapacidad fisica, econdmica, politica o social de
anticipar, resistir y recuperarse del dano sufrido (...)” (guia para elaborar planes de
emergencia y contingencias — IDIGER), para afrontar las amenazas identificadas.

Determinar la vulnerabilidad permite identificar los efectos, que sobre el centro de trabajo
Edificio Central de Operaciones - ECO puede tener la materializacion de las amenazas. Para
ello se debe realizar un analisis profundo a tres elementos sometidos a riesgo: las Personas,
los Recursos y los Sistemas y Procesos, con relacién a diversos aspectos susceptibles de
calificacion.

Elementos expuestos Aspectos de calificacién

Gestion organizacional

(P) PERSONAS Capacitacién y entrenamiento
Caracteristicas de seguridad
Suministros

(R) RECURSOS Edificacion
Equipos

(S y ) SISTEMAS Y s e

PROCESOS I
Recuperacion

Tabla 9: Elementos expuestos a riesgo

Considerando lo anterior, para la determinacion de la vulnerabilidad del plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias del centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, se aplican preguntas orientadas a determinar cualitativamente la
vulnerabilidad en los elementos expuestos (Personas, Recursos, Sistemas y Procesos).

Las preguntas se asocian a los aspectos de calificacion definidos (ver Tabla 9), a fin de
obtener un promedio de calificacion por aspecto. El puntaje de cada pregunta se determina
asi:

Respuesta Criterio Puntaje
Sl Cuando existe o tiene un nivel bueno 1
PARCIAL Cuar_ldo la |_mplemenftaC|on no esta 05
terminada o tiene un nivel regular
NO Cugndo no existe o tiene un nivel 0
deficiente

Tabla 10: Criterio de calificacién de preguntas

Las preguntas han sido determinadas en el formato andlisis de vulnerabilidad y
determinacion del nivel de riesgo (MPEHO0914F27), conforme el documento Metodologias
de Andlisis de Riesgo, que hace parte de la guia para elaborar planes de emergencia y
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contingencias del IDIGER. En el marco del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) de la EAAB-ESP, la Division de Salud Ocupacional disefidé nuevas
preguntas, acorde a las caracteristicas de la Empresa.

Calificando todas las preguntas, se determina el promedio por cada aspecto, considerando la
suma de las calificaciones de cada pregunta, sobre el total de estas. Dicho promedio permite
cualificar la vulnerabilidad en cada aspecto como Bueno, Regular o Malo.

Calificacién Condicion

El resultado promedio de las respuestas se
BUENO

encuentra en el rango 0.68 a 1

El resultado promedio de las respuestas se
REGULAR encuentra en el rango 0.34 a 0.67

El resultado promedio de las respuestas se
MALO

encuentra en el rango 0 a 0.33

Tabla 11: Parametros de calificacion de cada aspecto

Los promedios de cada aspecto se suman, a fin de obtener la calificacion del elemento
expuesto (Personas, Recursos, Sistemas y Procesos), con lo cual se procede a interpretar la
vulnerabilidad en cada uno.

Rango Interpretacion | Color asignado
ROJO
0.0a1.00 ALTA
AMARILLO
1.01 a2.00 MEDIA Q
ROJO
2.01a 3.00 BAJA

¢

Tabla 12: Interpretacion vulnerabilidad por elemento

9.3.1. Vulnerabilidad Personas

La vulnerabilidad en Personas del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO,
para las amenazas identificadas fue:
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9.3.2. Vulnerabilidad Recursos

La vulnerabilidad en los Recursos del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones -
ECO, para las amenazas identificadas fue:
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sum

9.3.3. Vulnerabilidad Sistemas y Procesos

La vulnerabilidad en los Sistemas y Proceso del centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, para las amenazas identificadas fue:
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PUNTO A EVALUAR

Ser

ion | Ria | Observacian | Ria | Observacion | mia R Ria_|Observacien | R Ria_|Observacién | Ria | Observacién | Ria | Observacién | Ria | observacién | Ria | observacien | mia

uuuuuu

HHH

* En el formato Anexo 1. Identificacibn de amenazas, andlisis de vulnerabilidad y
determinacioén del nivel de riesgo (MPEH0914F27), que es parte integral de este plan de
prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, se desarrolla el analisis de
vulnerabilidad a todos los elementos expuestos (Personas, Recursos, Sistemas y Procesos).

9.4. Nivel de Riesgo

El riesgo es considerado como el dafio potencial a las personas, los recursos o los sistemas
y procesos, que puedan causarse por la materializacion de las amenazas identificadas. El
dafio puede sobrepasar los espacios privados o actividades particulares del centro de
trabajo, ademas, por su magnitud, rapidez y consecuencias, requiere un proceso de gestion
articulado que propenda por su mitigacion (guia para elaborar planes de emergencia y
contingencias — IDIGER).

Con las amenazas identificadas y clasificadas, y tras haber realizado el analisis de
vulnerabilidad en personas, recursos y sistemas y procesos en el centro de trabajo Edificio
Central de Operaciones - ECO, se determina el nivel de riesgo; haciendo uso de la
metodologia de colores, se combina la clasificacion de las amenazas con la vulnerabilidad en
un diamante de riesgo.
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PERSONAS

SISTEMAS Y
PROCESOS

Tomado de la guia para elaborar planes de emergencia y contingencias — IDIGER

Para cada una de las amenazas se construye un diamante, el cual esta conformado por
rombos de colores referidos a vulnerabilidad en Recursos, Personas, Sistemas y Procesos y
la calificacion de la amenaza. Cada rombo tiene un color, conforme a la Tabla 8 (Escala de
calificacién de amenazas) y a la Tabla 12 (Interpretacion vulnerabilidad por elemento).

Para calificar el nivel del riesgo se califica conforme el criterio de combinacion de colores en
el diamante asi:

Sumatoria ., i :
de rombos Calificacion Interpretacion Ejemplo
Implica que la amenaza y
el grado de
Alto vulnerabilidad estan en
304 su punto maximo. Se
rombos en deben priorizar acciones
rojo preventivas, que
viabilicen la preparacion
y respuesta ante
cualquier emergencia.
Los valores que
lo02 ; representan la
rombos Medio vulnerabilidad o} la
rojos amenaza son altos se
304 deben considerar las
rombos medidas preventivas
amarillos aplicables  frente la
amenaza.
El riesgo es BAJO, lo
0 rombos Bajo cual significa que la
rojos vulnerabilidad y la
lo2 amenaza estan
rombos controladas. Las
amarillos acciones preventivas
deben mantenerse.

13: Calificacion del nivel del riesgo
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A continuacion se muestra el nivel de riesgo de las amenazas del centro de trabajo Edificio
Central de Operaciones - ECO.

Vulnerabilidad Nivel de Riesgo
N° | Tipo Clasificacién (A)
y R el
FEERTES () o ® Procesos (S) Diamante @
1 Movimientos sismicos Probable
2 Granizadas Probable
n
Q
© .
3 5 Tormentas eléctricas Probable
k<]
z
4 Vientos fuertes Probable
5 Pandemia COVID-19
1 Incendios / Explosiones
2 Derrames / fugas Probable
3 Fallas estructurales
4 Fallas magquinarias Probable
8 equipos
=
=
=
[=}
1=
o
&
5 Fallas en el ascensor Probable
6 Accidentes de Trabajo Probable
7 Intoxicacion alimenticia
8 Inundaciones Probable
1 Accidentes de Transito Probable
2 Revueltas / Asonadas
@
Qo
<
c
o
a
3 Hurtos / Asaltos
4 Atentados Terroristas
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* El formato Anexo 1. Identificacion de amenazas, analisis de vulnerabilidad y
determinacion del nivel de riesgo (MPEH0914F27), parte integral de este plan de
prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias, muestra el nivel del riesgo de todas las
amenazas.

10.Priorizacién de amenazas y medidas de intervencién

Considerando el diagndstico obtenido para el centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO se determina la siguiente priorizacibn de amenazas y medidas de
intervencion.

Debido a la Emergencia Sanitaria declarada en marzo de 2020, en el plan de contingencia
gue ha desarrollado la empresa, se referencian las principales acciones implementadas por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota E.S.P. (EAAB E.S.P.), para prevenir los
contagios ocasionados por el virus SARS COV2, que genera la enfermedad COVID-19,
teniendo en cuenta la poblacién de la empresa y las actividades desarrolladas por los
diferentes grupos poblacionales. Anexo 2. Plan de Contingencia COVID-19

La matriz de priorizacién de amenazas y medidas de intervencion, se encuentra en el formato
Anexol. Identificacion de amenazas, analisis de vulnerabilidad y determinacion del nivel de
riesgo (MPEHO0914F27), parte integral de este plan de prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias.

11.Esquema organizacional para la atencion de emergencias

11.1. Estructura Organizacional

Para la prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias en los centros de trabajo de la
EAAB-ESP, se definen los siguientes actores:

COORDINADOR DE EMERGENCIAS: es la persona responsable de coordinador la
gestion integral de la emergencia en caso de ocurrencia de un evento. La mision
principal es esta persona es gestionar la disponibilidad de todos los elementos de
prevencion y atencion de emergencias necesarios, acorde al diagnostico.

Durante una emergencia, es quién coordina todos los movimientos de los diferentes
grupos de respuesta. Al término de la emergencia, realiza la verificacion de la
efectividad de los controles establecidos, y presenta los informes correspondientes.

Este rol es transversal a la EAAB-ESP.
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COORDINADOR DE BRIGADA: persona responsable de la Brigada de Emergencia
de la empresa. En el evento de una emergencia, su principal objetivo es coordinar a
los demas brigadistas, con miras a atender operativamente la situacion. Debe ademas
informar al coordinador de emergencia, sobre las medidas tomadas conforme el plan
de emergencias, su efectividad o la necesidad de consolidar nuevas medidas de
control.

Este rol es transversal a la EAAB-ESP.

BRIGADISTAS: equipo de trabajadores, entrenados y capacitados para desplegar el
plan de emergencia en caso de un evento. Su objetivo principal es atender, de forma
coordinada con las demas instancias, la respuesta, en el centro de trabajo, a la
situacion de emergencia.

COORDINADORES DE EVACUACION: grupo de trabajadores capacitados, y con
conocimiento del plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias del
centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO. Se localizan distribuidos en
distintos sitios del centro de trabajo, a fin de gestionar los procesos de evacuacion, al
momento de presentarse una situacion de emergencia.

SEGURIDAD FISICA: personal que brinda servicios de seguridad fisica (vigilancia) en
la empresa. El principal objetivo, es facilitar el proceso de comunicacion entre el centro
de trabajo y 6rganos externos, que brinden apoyo para la atencién de la emergencia.

RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO: funcionario lider del centro de trabajo,
quien tiene la autoridad para divulgar a los trabajadores del lugar, las caracteristicas
del plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

11.1.1.

Descripcién de roles y responsabilidades

Se describen los Roles y Responsabilidades de los diversos actores que interactian en el
proceso de gestion antes, durante y después de la emergencia.

Antes

Durante

Después

Coordinador de emergencias

Aprobacién de procedimientos y

lanes de Simulacros Emitir comunicados oficiales de
Eartici ar  en réuniones Dirigirse al Puesto de Mando. prensa.
par i6di Y| Mantener contacto con organismos | Coordinar actividades de
capacitaciones periddicas de socorro recuperacion v
Dar apoyo administrativo S . S
estraté i?:oy del Plan dg Toma de decisiones especiales. reacondicionamiento de la
gica Emision de Comunicados oficiales de | operacion.
Emergencia.

Aprobacién de los programas de
actividades y presupuesto.

prensa.

Participar en la evaluacion de la
emergencia.
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Antes Durante Después
Coordinador de brigada

Coordinar actividades de
Aprobacion  de procedimientos y|Hacer la  evaluacion de la|recuperacion, y
planes de Simulacros. Emergencia reacondicionamiento de la
Participar en  reuniones Y| cogrdinacion general de las tareas | operacion.
capacitaciones. . . .. .z
Dar apoyo administrativo y estratégico para controlar la emergencia segun Part|C|par_en la evaluacién de la
del Plan de Emergencia. prioridades emergenf:la.
Aprobacion de los procedimientos de | Enlace entre Grupos de respuesta en| Hacer informe general de la
emergencia el sitio y el puesto de mando. situacion.

Brigadistas

Participar en capacitacion y simulacros
Reporte de condiciones especiales.
Inspeccién periédica de equipos de
emergencia.

Soporte a la evacuacion del edificio
Atencion de heridos.

Control de la Emergencia hasta
donde su seguridad no se exponga
Conservacion de bienes, hasta
donde su seguridad no se exponga

Al regresar a su area evaluar las

condiciones de seguridad vy
reportarlas

Participar en la evaluacion del
evento.

Verificaciébn del estado final de los
equipos de proteccion.
Reacondicionamiento de equipos y
areas.

Coordinadores de evacuaciéon

Suspender lo que esta haciendo
Colocarse su distintivo.

Dar instrucciones a las personas
para iniciar la evacuacion de su area
Mantener supervision y control de las

Al regresar a su area evaluar las

Participar en capacitacion y simulacros personas de su grupo condiciones de seguridad vy
Reporte de condiciones especiales de | /qrificar nimero de personas antes reportarlas -
las vias de evacuacion. de salir Participar en la evaluacion del
InSpeCCi?n mensual de vias  de Guiar a acompaifiar las personas evento.
evacuacion. . o panar P Hacer Evaluacion de las
hacia el sitio de reunién - ,
P . condiciones del personal en el &rea.
Verificacién de listados y conteo de
las personas en el sitio de reunién.
Mantener al grupo junto hasta recibir
otra orden.
Seguridad fisica
Abrir puertas principales Mantener el control de la zona
ici i . Permitir el acceso una vez dada la
Partlu_;t)ar_ en reuniones Y| Mantener control de las areas orden
capacitaciones. - Verificacion de condiciones N ianari
Verificacion de condiciones especiales Permitir ingreso de funcionarios y
especiales. P > - solo después de 30 minutos a
Otras definidas en el Procedimientos | ~. .
; L visitantes.
de emergencia para Vigilantes . .
Reportar condiciones especiales.
Grupos de apoyo logistico. (personal de aseo y mantenimiento)
Seguir las mismas instrucciones de
todo el personal. -
ici i : " .. | Colaborar en las actividades de
Participar  en  reuniones Y| pyacyar hacia el sitio de reunion, - . e
capacitaciones y simulacros. donde uedan ser facilmente reacondicionamiento, limpieza vy
Reporte de condiciones especiales Ubicados P puesta en operaciébn de los
Servicios.
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Antes

Durante

Después

Responsable del Centro de Trabajo

Promover la divulgacién del plan de
prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias a trabajadores,
contratistas y poblacion flotante del
centro de trabajo.

Apoyar las  disposiciones de
evacuacion y atencién del evento
orientadas por el coordinador de
emergencias.

Gestionar los recursos logisticos y
administrativos tendientes a la
superacion del evento y la
continuidad de negocio

11.1.2.

Sistema de respuesta a emergencias

Se determina un sistema de respuesta ante emergencias para el centro de trabajo Edificio
Central de Operaciones - ECO con la siguiente dinamica.

Coordinador de emergencia

( Responsable del
L centro de trabajo

Coordinador de
Brigada

Brigadista

Coordinadores
evacuacion

Seguridad fisica

|
Grupo de apoyo
logistico

11.2. Brigada de Emergencias y Coordinadores de Evacuacion

Se tiene identificado un grupo de coordinadores de evacuacion, disponible ante cualquier
evento de emergencias. Los mismos reciben capacitacion conforme a sus responsabilidades
y en el marco del plan de capacitaciones de SST que se determine anualmente en el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para conocer los coordinadores de
evacuacion del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO, remitase Anexo 3.
Lista de coordinadores (MPEH0914F15), que es administrada por la Division de Salud

Ocupacional.

Con relacion a los brigadistas, los mismos se relacionan en el Anexo 4. Listado de
brigadistas (MPEH0914F14), igualmente disponible en la Division de Salud Ocupacional.
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11.2.1. Actividades de la brigada

a Procurar, sin que esto implique peligro para su integridad personal, condiciones de evacuacion

apropiadas para el personal que lo requiera.

o Administrar primeros auxilios basicos al nivel de una primera respuesta y el soporte basico de

vida necesario para estabilizar una victima.

o Controlar emergencias en su fase incipiente, es decir donde su integridad fisica no se ponga

en peligro.

Acorde con los recursos disponibles, la Brigada de Emergencia de la EAAB-ESP tiene la mision de:

11.3. Recursos para la atencion de emergencia.

Recurso Cantidad Observaciones
Equipos
Extintores de solkaflam 3700 gms: 41
Extintores 162 Extintores ABC 10 Libras: 119
Extintores Agua a presion 2 % Galones: 2
Camilla 22 Camillas Fell
Botiquines 30 Sedes - ECO
Estacién de emergencia X No se dispone
Puertas apertura antipanico 7 Escalera costado oriental ECO
Detectores de humo X Se esté en la actualizacion del sistema
. . . El ECO dispone de un sistema fijo contra
Sistema contra incendio ) .
incendio
Lamparas de emergencia 14 ECO
Desfibrilador Externo Automatico - DEA 2 ECO
Paletas de sefializacion 38 Sedes - ECO
Radios de comunicacioén 5 Direccién de seguridad
Megéfono 1 Divisién Salud Ocupacional
Comunicacion
Sistema de comunicacion 1 Satélite Direccién de Seguridad
Plano de evacuacién 11 Areas - ECO
Video ruta de evacuacion 11 Areas - ECO
Humanos
Coordinadores de evacuacion 68 Areas - ECO
Brigadistas de evacuacién 33 Areas - ECO
Responsable SST 1 Bernardo Enrigue Herndndez Castillo
Financieros
Péliza todo riesgo dafios materiales 1 Direccién de seguros
Péliza todo riesgo perdida o dafio material 1 Direccién de seguros
Péliza responsabilidad civil extracontractual 1 Direccién de seguros
Contingencia
Tanques de reserva de agua potable 1 Ubicado frente a los cajeros
Planta eléctrica de emergencia 1 Ingreso vehiculos administrativos
Plan y/o convenio de ayuda mutua 1 COOPACUEDUCTO — Agora de Bogota
Plan de continuidad del negocio 1
Planes operativos normalizados 5
Sistemas alternos de comunicacion 10 Radio de comunicaciones
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12.Despliegue de medidas de intervencion

Las actividades tendientes a dar cuenta de las medidas de intervencion, definidas en el
documento identificacion de amenazas, andlisis de vulnerabilidad y determinacion del nivel
de riesgo (MPEH0914F27) se relacionan a continuacion.

Medidas de intervencion Actividades
1.1 Dictar capacitaciones frente a emergencias a
funcionarios.
1.2 Desarrollar capacitaciones y entrenamientos a Brigada
de Emergencia y coordinadores de evacuacion
1 Desarrollar el - - - — -
cronograma de 1.3 Motwqr a Io_s trabajadores para |n§qublrse a la brigada de
capacitaciones frente al Sp;g;gnetggz 3:‘2 g;g%re%%li);rtura suficiente en caso de
Personas manejo de emergencias. 1.4 Capacitar a los trabajadores en los protocolos de
bioseguridad y manual de retorno inteligente pandemia
COVID-19, establecidos en la circular 033 de 14 de mayo de
2020 por la gerencia General de la EAAB-ESP.
2. Realizar inspecciones
de prevencion y 2.1 Definir y ejecutar cronograma anual de inspecciones a
respuesta ante instalaciones y equipos de emergencia.
emergencias.
1.1 Gestionar contrato de Recarga y mantenimiento de
. extintores
L. Gesnona_r contratos 1.2 Gestionar contrato de Suministro para Botiquines
para suministro y - TR
Recursos - 1.3 Gestionar contrato de sefializacién y rutas de
mantenimiento de L
equipos de emergencia. cvacuacion. — .
1.4 Gestionar contrato de estacién de emergencias
1.5 Gestionar contrato de adquisicion de megafonos
Procesos 1 N/A 1.1 N/A

La cronologia para el desarrollo de las actividades, se establecen en el formato Anexo 5.
Cronograma medidas de intervencion (MPEH0914F28), el cual es un documento dindmico
gue hace parte de los anexos de este plan de prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias. Las medidas de intervencion deben desplegarse conforme la priorizacion del
numeral 10 de este documento.

13.Reporte de Emergencias

13.1. Reporte interno

Cualquier persona que detecte o identifique en primera instancia un riesgo potencial o real,
gue lo afecte directa o indirectamente; debe informar al jefe inmediato por el medio
disponible, aclarando la naturaleza de la emergencia, el lugar detallado donde ocurre, la
existencia o no de heridos, atrapados o personas expuestas (cuantos aproximadamente).
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13.1.1. Medios de comunicacién disponibles

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — ESP, dispone de teléfonos moviles
para los trabajadores con cargos en la Empresa responsables de personal, con el objeto
entre otros el reporte y atencion de emergencias que se presenten en el desarrollo de sus
actividades.

Igualmente, la Direccion de Seguridad en coordinacion con la empresa de gestion del
contrato de seguridad fisica dispone para el personal de seguridad de radios portatiles de
comunicacién para el reporte y activacion de la respuesta ante emergencias en los centros
de trabajo de la EAAB-ESP.

13.2. Reporte a organismos de socorro

Una vez se ha recibido la notificacion interna de la emergencia, el coordinador evacuacion,
brigadista o jefe del centro de trabajo, debe informar al guarda de seguridad méas cercano,
guien debera notificar la misma a satélite por radio de comunicaciones o al teléfono 3447219,
Ext.7219, quienes dardn aviso a los organismos de socorro y a la Divisibn de Salud
Ocupacional al 3447890.

13.3. Directorio atencién de emergencias.

Entidad Teléfono

Estacion de bomberos de Puente Aranda 3822500 L_mea de
emergencia 123

ARL POSITIVA 0316000811

Policia 112

Bomberos oficiales de Bogota 119

Transito Accidentes 127

Acueducto 116

Emergencias 24 HORAS 123

Dijin 157

Gaula 165

Gas Natural 164

CISPROQUIM 288 60 12

Empresa de energia eléctrica CODENSA 115

Cruz Roja 132 /4281111

Empresa de Teléfonos de Bogota 114

Defensa Civil 144 /2122700

Urgencias Salud 24 HORAS 125

Prevencidn y atencién de Emergencias 429 74 14 Ext. 107 -
105

Otras entidades de socorro y de ayuda.
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Entidad Teléfonos Localizacién
Clinica Country 5313896 Cra. 162 No. 82-46
Clinica Palermo 3390760 Calle 47 N° 22-02
Clinica Marly 3436600 Calle 50 N° 9 — 67
Hospital San Ignacio 2886991 Cra. 72 No. 40-62
Clinica el Bosque 2740577 Calle 134 No. 12 - 55

14.Procedimientos operativos normalizados

Acorde a la priorizacién de amenazas del numeral 10, en el centro de trabajo Edificio Central
de Operaciones - ECO se definen los siguientes Procedimientos Operativos Normalizados
(PON), que definen cédmo actuar antes, durante y después de una emergencia.

Procedimiento Operativo Normalizado Notificacion de emergencias
Objetivo: Recursos:
Capacitacién General, Capacitacion especializada
Establecer los lineamientos de accidon para notificar |a equipo de COE, Salud Ocupacional, seguridad
emergencias; antes, durante y después de su ocurrencia fisica, brigadistas, coordinadores de evacuacion y
personal en general.
Momento Situacion Acciones Responsables
. . . . - Funcionario,
Cualquier funcionario, contratista, personal de servicios :
) contratista,
generales, guarda de seguridad, que detecte una ersonal de
e emergencia evalla la proporcion de la misma y da aviso persor
Identificacion ) A ) L n . o servicios generales,
Durante el inmediato a: un brigadista, coordinador de evacuacion o
evento de la al personal de seguridad fisica personal de
emergencia. P 9 S . . seguridad fisica,
Si cuenta con la formacién y el tipo de emergencia le
. . : gue se encuentre
permiten debe actuar como primer respondiente para .
. en el area de la
tratar de controlar la emergencia. ;
emergencia.
A Satélite Seguridad EAAB ext. 7219 o por radio, se le
comunica:
1. Lugar de ocurrencia de la emergencia
2. Numero de personas afectadas
o 3. Clase de emergencia
Notificacion de . i
la emergencia 4. Area involucrada Recepcion de
Durante el |a Satélite 5. Hora de inicio de la emergencia llamadas, Satélite
evento Seguridad En Satélite al recibir la llamada de emergencia realiza los | Seguridad  EAAB
EAAB exF. 7219 siguientes pasos: ext. 7219
0 por radio ] )
v Recibe lallamaday la registra en el formato
v De inmediato informa al Secretario Operativo del
PIRE la situaciéon presentada
v Recibe la orden del Secretario Operativo del PIRE
respecto al procedimiento a realizar
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Procedimiento Operativo Normalizado Notificacién de emergencias

Obijetivo: Recursos:

Capacitacién General, Capacitacion especializada
Establecer los lineamientos de accién para notificar |a equipo de COE, Salud Ocupacional, seguridad
emergencias; antes, durante y después de su ocurrencia fisica, brigadistas, coordinadores de evacuacion y
personal en general.

Momento Situacion Acciones Responsables

<

Desarrolla los procedimientos ordenados por el COE,
dejando registro de lo actuado.

v Determina el nivel de emergencia

v De acuerdo al nivel de la emergencia ordena a
Satélite que se comunique con el responsable de las
decisiones a nivel administrativo y/o Gerencial, segun
la guia telefonica dispuesta para el tema.

v Activa y dirige las actividades de la Brigada de
Notificacion de Emergencias, en los casos necesarios.

Durante el |laemergencia |v  Activay dirige las actividades de los coordinadores de
evento a los grupos de evacuacion, en los casos necesarios.
respuesta v

COE (PIRE)

Si se requiere apoyo externo ordena al responsable
de comunicaciones que solicite los apoyos
pertinentes segun los convenios establecidos.

v Ordena a salud ocupacional, que informe a las
entidades de seguridad social pertinentes.

v Es el responsable de emitir la informacién de prensa
correspondiente al tema.

v Informe de inmediato a la ARL lo sucedido.

v Si es un evento de origen comun de un trabajador, se
informa a la EPS a la que se encuentra afiliado el
trabajador.

v Si es un evento con un visitante se informa de

Notificacion de inmediato a salud publica o a quien indique el
Durante el |la emergencia accidentado. SALUD

evento a los grupos de ) o , OCUPACIONAL
respuesta v Activa el (los) Procedimiento(s) Operativo(s)

Normalizado(s) (PON) de acuerdo a la emergencia
presente.

Registra la informacién.

Por ningdn motivo suministraran informacion a
personas diferentes dentro o fuera de la empresa.
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Procedimiento Operativo Normalizado Notificacién de emergencias

Obijetivo: Recursos:

Capacitacién General, Capacitacion especializada
Establecer los lineamientos de accién para notificar |a equipo de COE, Salud Ocupacional, seguridad
emergencias; antes, durante y después de su ocurrencia fisica, brigadistas, coordinadores de evacuacion y
personal en general.

Momento Situacion Acciones Responsables

v La brigada de emergencias recibe las Ordenes
dispuestas por el responsable de la atencién de la
emergencia segun el nivel o en su defecto del COE.

v Mantiene comunicacién por via radio con quien
coordina la emergencia.

BRIGADA DE
EMERGENCIAS

Durante el
evento

v Por ningln motivo suministraran informaciéon a
personas diferentes dentro o fuera de la empresa.

v Los coordinadores de evacuacion recibe las érdenes
dispuestas por el responsable de la atencién de la

emergencia segun el nivel o en su defecto del COE.

Durante el ; Y, . : .| COORDINADORES
evento v Mantiene comunicacion por via radio con quien DE EVACUACION

coordina la emergencia.

v Por ninhgln motivo suministraran informaciéon a
personas diferentes dentro o fuera de la empresa.

v Informa cualquier situacion de emergencias al director
de seguridad, como Secretario Operativo del Pire, 0 a
quien lo substituya, garantizando las caracteristicas

Durante el minimas del mensaje. PERSONAL  DE
evento v Mantendra comunicacién permanentes por via radio y | SEGURIDAD
telefonica.

v Por ningln motivo suministraran informacién a
personas diferentes dentro o fuera de la empresa.
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Procedimiento Operativo Normalizado

Evacuacion General

Objetivo:  Establecer  Procedimientos estandar de | Recursos: Videos, sefializacion rutas de
evacuacion en general para centros o areas de trabajo. evacuacion
Establecer los lineamientos de accion para evacuacion en | Establecer Procedimientos estandar de

caso de emergencias; antes,

ocurrencia

durante y después de su
trabajo.

evacuacion en general para centros o areas de

Momento

Situacién

Acciones

Responsables

Inicio del
evento

La emergencia
es en su area?

SI LA EMERGENCIA ES EN SU AREA.

v Conserve la calma, no grite o corra.

v Averigle que esta pasando

v Suspenda inmediatamente
desarrolla.

v Tranquilice a los demas, muéstrese calmado e
informe o informese detalladamente sobre qué esta
pasando.

De aviso inmediato a: un brigadista, coordinador de

evacuacion o al personal de seguridad fisica e informe

cual es la situacion.

Ejecute PON 1: Notificacion de la emergencia.

Evalué la situacion y notifiqgue A Satélite Seguridad EAAB

ext. 7219.

las actividades que

Personal
general

en

Antes de la
salida

La emergencia
es en su area?

Suspenda la actividad que esté realizando. Segun las
indicaciones apague su equipo 0 maquina y tome
informacién importante.
Interrumpir inmediatamente el suministro eléctrico a
magquinaria y equipo.

Cierre valvulas o llaves que interrumpan el paso de
cualquier fluido a maquinaria y equipos

Brigadista,
Coordinador
evacuacion,
Personal
seguridad.

de

de

Antes de la
salida

La emergencia
es en su area?

Verifique qué personas hay en el area, informe las
instrucciones al personal para que suspendan lo que
estén haciendo, se preparen para salir y las cuenta antes
de salir.

Verifigue las condiciones de seguridad de la ruta de
evacuacion y espere la orden de evacuar.

Active sefial de ALARMA e indique a todos la salida,
recuérdeles la ruta de evacuacion y el Punto de
Encuentro.

Si existe riesgo en la ruta de evacuacion establecida
informe una ruta alterna.

Brigadista,
Coordinador
evacuacion,
Personal
seguridad.

de

de

Antes de la
salida

La emergencia
es en su area?

Recuerde a las personas la ruta de salida y el Punto de
Encuentro. Si alguien requiere ayuda asignele un
acompafiante.

Personal
general

en
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Procedimiento Operativo Normalizado

Evacuacion General

Objetivo:  Establecer  Procedimientos estandar
evacuacion en general para centros o areas de trabajo.

de | Recursos: Videos, sefalizacion rutas de

evacuacion

Establecer los lineamientos de accién para evacuacion en
caso de emergencias; antes, durante y después de su

Establecer Procedimientos estandar de
evacuacion en general para centros o areas de

ocurrencia

trabajo.

Momento

Situacién

Acciones

Responsables

Antes de la
salida

La emergencia
es en su area?

El Coordinador de Emergencia habilitara el Puesto de
Comando (Sala de Juntas sexto piso ECO).

Coordinador de
Emergencia

Durante la
salida

Evacuacion

Si escucha la Sefial de ALARMA o recibe la orden por
otro medio que pueda considerar oficial: proceda a
iniciar la Evacuacion.

Ubique al Coordinador de Evacuacion o Brigadista de
Emergencias y siga sus instrucciones al pie de la
letra.

Siga las instrucciones del Brigadista, Coordinador de
evacuacion, Personal de Seguridad.

Preste atencion a los posibles eventos adversos que
puedan presentarse durante la emergencia o
evacuacion vy, si detecta alguna anomalia, inférmela
de inmediato al personal a cargo de la evacuacion.
Proteja los documentos y elementos importantes por
su valor para la operacion de su dependencia, si el
evento de emergencia lo permite.

Ayude a personas con discapacidad, nifios, ancianos
0 personas que se caigan durante la evacuacion.
Utilice los pasamanos en escaleras y hagalo solo por
el lado derecho.

No regrese, por ningun motivo al sitio evacuado,
hasta recibir la orden de reingreso por parte del
personal autorizado.

En caso de flujo de humo, sustancias o vapores
téxicos, evacue en sentido contrario a la direccién del
flujo y del viento lo mas rapido posible; si son vapores
0 humo, tirese al suelo y arrastrese o gatee hacia la
salida mas cercana, respire superficialmente, clbrase
boca y nariz con un trapo, preferiblemente hUmedo.

Si la evacuacion es causada por un incendio, antes
de abrir cualquier puerta debe tocarla con la palma de
la mano, para identificar si esta caliente, en caso que
lo esté, no la abra y dirijase a otra salida o refugiese
lo mas lejos del incendio y espere ayuda; no utilice
NUNCA los ascensores.

Cumpla las instrucciones del personal de la Brigada
de Emergencias, Coordinadores de evacuacion y/o
personal de seguridad EN TODO MOMENTO.

Procedimiento en Caso de Quedar Atrapado

Personal en
general
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Procedimiento Operativo Normalizado

Evacuacion General

Objetivo:  Establecer

evacuacion en general para centros o areas de trabajo. evacuacion

Procedimientos estandar de | Recursos: Videos, sefalizacion rutas de

Establecer los lineamientos de accion para evacuacion en | Establecer Procedimientos

caso de emergencias; antes, durante y después de su

ocurrencia

trabajo.

estandar de

evacuacion en general para centros o areas de

Momento

Situacién

Acciones

Responsables

v" Si se encuentra en una habitacion u oficina y no

v Si esté atrapado y no puede movilizarse;

puede salir a causa de incendio:

Cierre puertas, ventanas rejillas de ventilacion,
calados, etc., sin asegurarlas; sin embargo, abra
ventanas o ventilas contrarias al sitio del incendio
o si por ellas no entra humo.

Cubra con ropa o trapos, si es posible hiumedos,
las ranuras de puertas, ventanas, ventilas y demas
por donde pueda o este ingresando humo al lugar
donde se encuentra.

Deje alguna sefial visible, en puertas o ventanas,
gue pueda indicar a los rescatistas su ubicacion;
haga sefiales por las ventanas para indicar su
posicion.

Conserve la calma

Observe su entorno para identificar posibles
elementos que pueda utilizar para liberarse
Evalué si al tratar de liberarse puede ocasionar
dafios en los elementos cercanos que puedan
‘perjudicarlo o aumentar su situacién de
emergencia.

Si le es posible, trate de liberarse; si al intentarlo
es infructuoso su esfuerzo deténgase, conserve
Sus energias e inicie a pedir ayuda.

Escuche atentamente con el objetivo de identificar
si se acerca alguien.

Emita llamados o sonidos que permitan identificar
su posicion a los grupos de busqueda y rescate.
Trate de conservarse despierto.

Durante la
salida

Evacuacion

No permita que nadie se devuelva.

Verifique que el é&rea queda evacuada
completamente. Cierre las puertas sin seguro al salir.
Dirija a las personas visitantes, de ser el caso, junto
con usted en el proceso de evacuacion.

Si alguien se rehisa a abandonar el &rea, no debe
quedarse con dicha persona. Al salir, notificar4 esta
anomalia a Coordinador de Emergencia.

Brigadista,
Coordinador de
evacuacion,
Personal de
seguridad.
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Procedimiento Operativo Normalizado

Evacuacion General

Obijetivo:

Establecer

Procedimientos
evacuacion en general para centros o areas de trabajo.

evacuacion

estandar  de | Recursos: Videos, sefalizacion rutas de

Establecer los lineamientos de
caso de emergencias; antes,

accion para evacuacion en | Establecer
durante y después de su

Procedimientos

estandar
evacuacion en general para centros o areas de

de

ocurrencia trabajo.
Momento Situacion Acciones Responsables
Dirijase al punto de encuentro, inmediatamente, y no
se retire de éste sin dar aviso o previa orden.
Después de . En el Punto de Encuentro, informe novedades, | Personal en
. Evacuacion . . X e
la salida anomalias o0 inconvenientes al Brigadista, | General
Coordinador de evacuacion, Personal de Seguridad,
Coordinador de Emergencia.
Lleve a las personas hasta el Punto de Encuentro e
inicie el conteo de personas por piso o area del centro | Brigadista,
Después de Ubicacion de trabajo. Coordinador de
la Fs),alida punto de Notifigue anomalias, novedad o inconvenientes al | evacuacion,
encuentro Coordinador de Emergencia. Personal de
Permanezca en el Punto de Encuentro con la gente | seguridad.
hasta recibir una orden diferente.
. Ubicacion Elabore una valoracion fisica de las instalaciones, y si .
Después de . : Coordinador de
. punto de ésta es segura ordene el ingreso de las personas a ;
la salida ) emergencias
encuentro las mismas.
. Ubicacién .
Después de . Coordinador de
: punto de Elabore informe. ;
la salida emergencias
encuentro
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Procedimiento Operativo Normalizado

Incendios

Objetivo: Garantizar la atencion y el control de los conatos de
incendio que se pudieren presentar en las instalaciones de la

Empresa.

Recursos: Extintores portatiles, camillas,
botiquin de primeros auxilios

Establecer Procedimientos estandar de operacién en caso de
conatos de incendio e incendios incipientes.

Establecer Procedimientos estandar de
operacion en caso de conatos de incendio e
incendios incipientes

Momento

Situacién

Acciones Responsables

Identificacion
dela
amenaza

Identificacion de
la amenaza

SI LA EMERGENCIA ES EN SU AREA.

v Conserve la calma, no grite o corra.

v Averigle que esta pasando

v Tranquilice a los demas, muéstrese calmado e
informe o informese detalladamente sobre qué esta
pasando.

De aviso inmediato a: un brigadista, coordinador de

evacuacion o al personal de seguridad fisica e informe

cual es la situacion.

Ejecute PON Notificacidn de la emergencia.

Evalué la situacién y notifique A Satélite Seguridad EAAB

ext. 7219.

Personal en
general

v Si al identificar la amenaza observa personas

lesionadas, ejecute PON para Manejo de Lesionados. Comandante y

e . ; . . | brigada de
Identificacion v Si el fuego es un conato de incendio y esta 9 .
. emergencia,

de la capacitado y entrenado, controlar el fuego con los

Es un conato de ; N . . personal de
amenaza ; X equipos de extincién de incendios.

incendio? . . Salud

v' En caso de conato de incendio producto de la .

. . o . Ocupacional,
combustiéon de sustancias quimicas y/o materiales personal de
peligrosos, espere la llegada de los grupos de apoyo seguridad
y siga las instrucciones. '

NOTA:
¢ Conato de Incendio: Fase inicial de un incendio, que puede ser controlado
Identificacion y dominado de forma sencilla y rapida por el personal de grupos
de la establecidos (Brigadas) haciendo uso de los medios de proteccion
amenaza disponibles en el area, dependencia o sector.
¢ Incendio declarado: Fase del incendio que no es posible controlarlo con
extintores y requiere de equipos especializados para su mitigacién y
eliminacion.
v' Si el incendio prevalece y aumenta, preparese a|Comandante vy
evacuar, si no fue controlado ejecute PON para |brigada de
Coordinar El conato de Evacuacion y solicite ayuda externa. emergencia,
ayuda incendio fue v' Si se emite orden de evacuacion, por ningin motivo | personal de
externa controlado? permita que nadie regrese, hasta recibir la orden de | Salud
' reingreso. Ocupacional,
v' Suspenda servicios como energia, gas natural del| personal de
area afectada. seguridad.

Identificacion
de la
amenaza

NOTA:

e Una vez llegue la ayuda externa El Comandante de la Brigada, sera
relevado por el Comandante de la Ayuda Externa. El Comandante de la
brigada de emergencias y los brigadistas de emergencias seguiran
operando en coordinacion con el equipo de Ayuda Externa.
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Procedimiento Operativo Normalizado

Incendios

Objetivo: Garantizar la atencion y el control de los conatos de
incendio que se pudieren presentar en las instalaciones de la

Empresa.

botiquin de primeros auxilios

Recursos: Extintores portatiles, camillas,

Establecer Procedimientos estandar de operacién en caso de
conatos de incendio e incendios incipientes.

Establecer Procedimientos

incendios incipientes

estandar de

operacion en caso de conatos de incendio e

Momento Situacion Acciones Responsables
Evaluacion Para garantizar el reingreso seguro a las
de las instalaciones del centro de trabajo, una vez
condiciones controlado el incendio declarado, el Comandante de
de seguridad la Ayuda Externa serd quien determine en primera
Es seguro el : ! : : Comandante
de las . instancia si es seguro el reingreso a las
. . reingreso? : ; ayuda externa.
instalaciones, instalaciones.
maquinaria El rescate de las personas estard a cargo de los
yl/o equipo. organismos de socorro especializados en rescate,
con el apoyo de la brigada de emergencias.
El comandante de la ayuda externa, el Comandante
de la Brigada de emergencias y la Brigada de
Emergencias realizara la verificacion de las
instalaciones y afectaciones de las instalaciones,
L, S . ; . Comandante
Evaluacion magquinaria y/o equipo para determinar el nivel de .
X g o de la brigada
de las seguridad de las mismas para Vverificar la de
condiciones conveniencia de retomar procesos por parte del .
) : emergencias Yy
de seguridad | Es seguro el personal evacuado. EI comandante de la brigada de |, .
; ; - S brigada de
de las | reingreso? emergencias reportara al Jefe de la Divisién de Salud .
) . . emergencia,
instalaciones, Ocupacional lo observado.
S o . . | personal de
maquinaria El Jefe de la Division de Salud Ocupacional sera Salud
yl/o equipo. quien dara la instrucciéon de reingreso al centro de .
. | . X . Ocupacional.
trabajo. Si las condiciones de seguridad de Seguridad
y Salud en el Trabajo no estdn dadas para el
reingreso, el Jefe de la Division de Salud Ocupacional
establecera las acciones a seguir.
Comandante
Una vez se haya controlado la emergencia y se|de la brigada
Acciones  de establezca que las condiciones de seguridad y salud | de
L o en el trabajo son seguras, se procede a realizar el | emergencias y
recuperacion. | Continuidad de . Y- L, .
: reporte, la investigacion y las labores de recuperacion | brigada de
Informe  del | la operacion o oI e . :
evento (reposicion, ubicacion y limpieza de equipos usados | emergencia,
para el control de la emergencia) y continuidad de los | personal de
procesos. Salud
Ocupacional.
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Procedimiento Operativo Normalizado

Movimientos sismicos - Terremotos

Objetivo:

Recursos:

Establecer los lineamientos de accion para afrontar emergencias | Alarma,
derivadas de movimientos sismicos; antes, durante y después de

Su ocurrencia

Capacitacion

camilla, linternas.

General,
especializada a equipo de evacuacién, Botiquines,

Capacitacion

Momento

Situacioén

Acciones

Responsables

Antes del evento

Defina roles y responsabilidades para la atencién de
emergencias.

Defina y sefialice rutas de evacuacion.

Divllguelas a trabajadores, contratistas y poblacion
flotante, refiriendo el o los puntos de encuentro.

Alta direccién
Division de Salud
Ocupacional
Equipo de
Brigadistas

Durante el evento

Conserve la calma.

Procure ubicarse en un punto seguro,
previamente por personal certificado.
Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.
Durante el SISMO no evacle, a menos que la
situacion sea segura.

Siga las indicaciones de
evacuacion.

No corra, ni empuje a otros.
* Dirijase por la ruta de evacuacién al punto de
encuentro.

No regrese por elementos personales o de otra indole.

indicado

los coordinadores de

Personal
involucrado en la
emergencia
Coordinadores de
Evacuacién
Brigadistas

Colapso
estructural

NO

Previa orientacion de los brigadistas o
coordinadores de evacuacion. Retorne al puesto
de trabajo y continte sus actividades,

Personal
involucrado en la
emergencia
Coordinadores de
Evacuacion
Brigadistas

Sl

Evacuacion

e Manténgase con el grupo evacuado en el
punto de encuentro.

e No retorne por su cuenta, no intente
valorar la escena o ingresar por alguna
pertenencia.

e Conserve la calma y procure dar aviso de
su estado a familiares

e Si detecta angustia excesiva, debilidad o
dificultad para respirar, comuniquelo a
quien esté junto a usted, siéntese y
procure nivelar su respiracion.

e Reporte a Brigadistas o coordinadores de
evacuacion quebrantos de salud de otros
a fin que sean atendidos.

e Recuerde que los equipos de emergencia
priorizardn la atencion de heridos con
lesiones vitales.

Personal
involucrado en la
emergencia
Coordinadores de
Evacuacién
Brigadistas
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Procedimiento Operativo Normalizado

Movimientos sismicos - Terremotos

Objetivo:

Recursos:

Su ocurrencia

Establecer los lineamientos de accion para afrontar emergencias | Alarma,
derivadas de movimientos sismicos; antes, durante y después de

Capacitacion

camilla, linternas.

General,
especializada a equipo de evacuacién, Botiquines,

Capacitacion

Momento Situacion Acciones Responsables
. . .| Coordinador de
NO Prczceda con acciones de evacuacion y evalle emergencias
dafios estructurales antes de la orden de retorno. A
Brigadistas
e Conserve la calma, los equipos de rescate
pueden tardar algunas horas.
. e Verifigue su estado de salud a fin de Personal
Atrapamiento reportarlo al momento de rescate. ) involucrado en la
. No_ desespere oy guarde energias, emergencia
acciones su pito, o genere ruidos
S| (silbidos, golpes a estructuras metélicas
etc.), en intervalos de tiempo.
Coordinador de
emergencias
Defina acciones coordinadas con grupos de | Brigadistas
rescate especializados Equipos de rescate
Servicios de
primeros auxilios
Personal
involucrado
Siga instrucciones de brigadistas. Coordinador de
Solicite la atencion médica o psicoldgica del caso. emergencias
Después del Active Plan de Continuidad de Negocio Coordinadores de
evento Evalle el evento y ajuste el Plan de Prevencion, | Evacuacion
Preparacion y Respuesta ante Emergencias del centro | Division de Salud
de trabajo acorde a las lecciones aprendidas. Ocupacional
Equipo de
Brigadistas
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Procedimiento Operativo Normalizado

Asonadas

Obijetivo:

Recursos:

Establecer los

lineamientos de accién para afrontar | Capacitacion
emergencias derivadas de asonadas; antes, durante y |especializada a
después de su ocurrencia

General,
equipo

Botiquines, camilla.

Capacitacion
de brigadistas,

Momento Situacion Acciones Responsables
Defina protocolo de acciones ante asonadas
Sefialice rutas de evacuacion y defina y
socialice un punto de encuentro. . L
. . Alta direccién
Establezca con seguridad fisica cadena de | ... ..
. Division de Salud
refuerzos segun el evento. ocupacional
Antes del evento NA Defina roles y responsabilidades para la Equipo de
atencién de emergencias. Brigadistas
Dgﬁ,na y sefialice ruta_s de evacuacion. Seguridad Fisica
Divllguelas a trabajadores, contratistas y
poblacién flotante, refiriendo el o los puntos
de encuentro.
Conserve la calma.
El personal de seguridad fisica debe cerrar el
punto.
Aléjese de ventanas de la fachada y dirijase a
la parte trasera del centro de trabajo.
S . Personal
No reinicie labores hasta tanto reciba la|;
instruccion de brigadistas o seguridad fisica involucrado —en la
Durante el NA Si gf del 9 q b . | emergencia
evento | se encuentra fuera del sitio de trabajo, | cqordinadores de
procure distanciarse en direccion contraria a | gyacuacion
la Asonada y si es el caso dirifjase a Otro | g, i
. ) . Brigadistas
centro de trabajo o a su residencia.
No retorne al centro de trabajo hasta tanto
corrobore con coordinador de evacuacion,
brigadista o personal de seguridad fisica, que
el evento ha terminado.
Personal
Siga instrucciones de brigadistas. involucrado
Solicite la atencién médica o psicologica en | Coordinador de
caso de requerirse emergencias
Después del Evalle dafios estructurales, a personas y Coordma@giores de
evento NA recursos. Evacuacion
Active Plan de Continuidad de Negocio si es | Division de Salud
el caso. Ocupacional
Evalle el evento y ajuste Plan de Prevencion, Equo_ de
Preparacion y Respuesta ante Emergencias Br|gad_|stas _
Seguridad Fisica
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Procedimiento Operativo Normalizado -

Pandemia Coronavirus COVID-19

Recursos: Camillas, botiquin de primeros auxilios

Objetivo: Establecer Procedimientos estandar de operacion en caso de posible | COVID-19, kit de riesgo bioldgico, estacion de

contagio del coronavirus COVID-19.

emergencia, estacion de gel anti bacterial, alcohol,
elementos de proteccién personal respiratoria.

NOTA: Pare efectos del presente procedimiento, se debe tener en cuenta lo establecido en la Circular 033 del 14 de mayo de 2020

de la Gerencia General, Asunto: Directrices para inicio gradual de trabajo inteligente en la EAAB-ESP.

Momento Situacion Acciones

Responsables

NOTA: Pare efectos del presente procedimiento, se entendera como:

Caso probable, es aquel con sintomatologia respiratoria (Fiebre > 38°C, tos seca, dificultad respiratoria, confusiéon, malestar

general, alteracién en olfato o gusto) o posibles contactos con pacientes CODIV-19 positivos.

Caso confirmado, es aquel que cumple con la definicién de caso probable y el resultado de la prueba sea positivo para la

COVID19.
Circular 033 de la Gerencia General, de asunto:
Directrices para inicio gradual de trabajo inteligente en la
EAAB-ESP, bajo los siguientes lineamientos:
1. Cumplir con los protocolos de seguridad y salud en
el trabajo definidos por la Direccion Salud de la
Empresa.
2. Usar los elementos de proteccion y dotacion para la
ejecucion de las diferentes actividades.
Retorno - . Vinculacién
L Inicio gradual de trabajo . L . ) p
inteligente en la inteligente en la EAAB-ESP 3. Tener presente el distanciamiento social, que | directa, pasantias,
EAAB-ESP. incluye la capacidad de las instalaciones y el uso | contratistas OPS.
adecuado de las areas de trabajo que incluye
bafios, ascensores, casino, vehiculos, maguinaria
pesada, botes, rutas, entre otros.
4. 4. Utilizar diferentes medios de transporte como
bicicletas o patinetas, para dirigirnos a nuestros
centros de trabajo.
Procesos de capacitacién y autocuidado contenidos en
el Manual de Retorno Inteligente de Funcionarios EAAB-
ESP - Pandemia COVID, con sus anexos.
Si el trabajador presenta Caso probable, no debe asistir
a la empresa, usar tapabocas, realizar trabajo en casa,
en aislamiento social preventivo, evitar el contacto con
su familia y notificar a su jefe inmediato, a salud
ocupacional, a la EPS que se encuentre afiliado y a la
linea 123 Secretaria Distrital de Salud.
Para notificar a salud ocupacional debe realizar lo
siguiente: Vinculacién
Reporte Caso | Trabajador con sintomatologia | v*  Diligenciar el Formato Reporte Vigilancia de directa. pasantias
Probable. respiratoria. sintomatologia en enfermedades respiratorias, P ’
L ; . contratistas OPS.
el cual debe ser diligenciado por los jefes de cada
una de las dependencias o por los trabajadores de
la empresa.
v Reportar los presuntos casos de contagio al
correo vigilanciacovid19@acueducto.com.co.
v" El correo debe tener como asunto “Reporte casos
con sintomatologia respiratoria del DD/MM/AAAA
de (especificar area)".
NOTA:
v En el sitio de asilamiento debe estar a puerta cerrada, sin corrientes
de aire y con buena ventilacién hacia el exterior.
Trabajador con | v Realizar el correcto lavado de manos, hidratacién oral, limpieza y | Vinculacién
sintomatologia desinfeccion de su vivienda y reporte diario de condiciones de salud mediante la | directa, pasantias,
respiratoria. AUTOEVALUACION de sintomas COVID-19. contratistas OPS.
Todos los trabajadores de la EAAB ESP, deben ingresar a la pagina
https://www.alissta.gov.co/ para realizar el reporte diario de la AUTOEVALAUCION de
sintomas COVID-19.
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Trabaiador: v" NO ASISTIR A TRABAJO PRESENCIAL,
! to .| v/ Aislamiento social preventivo de COVID-19, trabajo
a) Con sintomas y sin
- en casa,
contacto positivo
v" Reportar al
COVID-19. L€ . . ) -
. correo vigilanciacovid19@acueducto.com.co. Vinculacién
Reporte Caso|b) Con sintomas y con . P
o v Correcto lavado de manos, uso de tapabocas, | directa, pasantias,
Probable. contacto positivo . . Y S )
COVID-19 trab_ajo en casa, hld_ra}tamon oral, Ilm_ple_za y | contratistas OPS.
. by desinfeccion de su vivienda, reporte diario de
c) Sin sintomas y con o
contacto 0sitivo condiciones de salud.
P v" Reportar a la EPS a la cual se encuentra afiliado y
COVID-19. p
alalinea 123.
Reporte Caso Nota: Solicitar atencién médica en su EPS
Probable.
v' Aislamiento preventivo de los contactos estrechos
Reporte Caso | ¢ Tuvo contactos estrechos en gl_med_latarr}ente (cerco | epldenlnologllco), zj/_lnculacmn .
Probable la empresa? ireccionarlos a su reportar a la EPS a la cual se | directa, pasantias,
) ’ encuentra afiliado y a la linea 123, trabajo en casa, | contratistas OPS.
reporte diario de condiciones de salud.
Reporte Caso | Nota: Aislamiento durante 14 dias luego de la exposicion, realizacién de la prueba para COVID-19 y monitoreo
Probable. del estado de salud por la EPS a la cual se encuentra afiliado.
NO.
Reporte Caso | ¢Es caso positivo confirmado Vinculacion
L ¢ P v/ Continuar aislamiento social preventivo de COVID- | directa, pasantias,
Probable. para COVID-19 en su EPS? . o o .
19 y trabajo en casa hasta certificado médico | contratistas OPS.
favorable por su EPS.
Reporte Caso | Nota: Realizacién de la prueba para COVID-19 y monitoreo del estado de salud por la EPS a la cual se
Probable. encuentra afiliado.

Reporte Caso | ¢Es caso positivo confirmado NO. Zi/ilrn;clifcplggan tias
P le. VID-1 EPS? . . . . " !
robable para CO 9ensuEPS v' Final del aislamiento preventivo en casa. contratistas OPS.

Sl
v' Aislamiento social obligatorio por COVID-19 hasta
Reporte Caso | ¢Es caso positivo confirmado Fer.t'f'Cé.‘dO med!cc_) favarable por su EPS, seguir .I?S Vmculacmn P
Probable para COVID-19 en su EPS? indicaciones médicas dadas por su EPS, la Division | directa, pasantias,
' ) Salud Ocupacional informa a la ARL y a la|contratistas OPS.
Secretaria Distrital de Salud, tele seguimiento diario
a la condicién de salud, continuar trabajo en casa
cuando aplique .
ﬁfopboa[ltje Caso Nota: Final del aislamiento obligatorio en casa, examen médico post incapacidad cuando aplique.
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PROGRAMA DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA TAREAS CRITICAS

£ acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN ALTURAS

Objetivo: Establecer los lineamientos de accién para notificar emergencias; antes, durante y después de su ocurrencia, para actuar en caso de presentarse un
accidente al desarrollar actividades asociadas a trabajos en alturas.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN ALTURAS - ANTES DE LA EMERGENCIA

DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Inicio

¥

Arribe al sitio de operacidn, verifique el
ATSS, ajusteloidentificandolos peligros y
diligencie permiso de trabajo

I

Una vezarribe al sitio de operacion, verifique la informacion del AT S y ajistela
a larealidad del sitio, identificando los peligros presentes.
Diligencie el permiso de trabajo.

Jefe inmediato, inspector y
trabajador

Identifique controles: elementos de
rescate, centromédico cercano, asigne
responsabilidades, delegue al encargad
de reportar peligros circundantes

!

Implemente las medidas de proteccion
colectivas: Delimitacion, sefializacion,
verificacion de existencia de elementos
necesarios parallevara cabo el rescate
(elementos de acceso seguro)

Identifique los controles a implementar en caso de presentarse un accidente
al desarrollar el frabajo en alturas.

1. Elementos y equipos de rescate

2. Centro médico mas cercano

3. Establezca responsabilidades de la comision de trabajo y cadena de
llamadas en caso de emergencia (Jefe inmediato, Satélite seguridad, Salud
Ocupacional yLinea 123)

4. Delegue una persona de la comision, que esté atenta a los peligros que se
puedan presentar en el medio circundante exterior.

Jefe inmediato, inspector y
trabajador

I

Implemente las medidas de proteccion
individual (EPP - Elementos de Proteccion
Contra Caidas) e inicie lalabor.

Implemente las medidas de proteccion colectivas:

1. Delimitacion del &rea

2. Sefalizacion

3. Verifique la existencia de los elementos necesarios para llevar a cabo el
rescate como: elementos de acceso seguro como escaleras,
andamios,montacargas.

Trabajador

Implemente las medidas de proteccion individual e inicie su labor utilizando
los Elementos de Proteccion Contra Caidas requeridos para la tarea.

Trabajador
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN ALTURAS - DESPUES DE LA EMERGENCIA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE
Finaliz la emergencia
Participe enla investigacion del accidente, Participe en la investigacion del accidente, suministrando su version detallada Jefe inmediato, inspector y

de los hechos ocurridos. trabajador

sumistre su version detallada.

Jefe inmediato, inspector y

Es seguro retomar Evalué la pertinencia de retomar sus actividades.

actividades? trabajador
v Si
Retome sus actividades. Si es seguro retornar su labor y dar continuidad a las actividades Jefe inmediato, inspector y
programadas, continie con su labor. trabajador
Suspendaeltrabajoy reporte a su jefe
inmediato. <

: Si no es seguro retomar las actividades, suspenda el trabajo y reporte a su jefe Jefe inmediato, inspector y

@ inmediato. trabajador
FIN
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PROGRAMA DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA TAREAS CRITICAS
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO

Objetivo: Establecer los lineamientos antes, durante y después de una emergencia en caso de presentarse un accidente al desarrollar actividades asociadas al
trabajo con lineas energizadas, que requiera el rescate de la(s) victima(s).

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN EN ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO - ANTES DE LA EMERGENCIA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE
@ Inicio

Arribe al sitio de operacion, verifique el
AT S, ajusteloidentificando los peligros,
utilice el detector de tension para
verificar presenciade lineas
energizadasy diligencie permiso de
trabajo

Una vezarribe al sitio de operacion, verifique la informacion del ATS y
ajustela a la realidad del sitio, identificando los peligros presentes, verificando
la presencia o cercania de lineas eléctricas energizadas, con el uso del
detector de tensién.

Diligencie el permiso de trabajo.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Identifique controles: elementos de

rescate, centro médico cercano, asigne
responsabilidades, delegue al encargadg
de reportar peligros circundantes

Implemente las medidas de proteccion
colectivas, aplicandolas cinco (5) reglas
de oro: 1. Abra interrumpor, 2. Asegure
o bloquee, 3. Verifique ausencia de
tension, 4. Aterrice, 5. Sefialice y
demarque.

Identifique los controles a implementar en caso de presentarse un
accidente.

1. Elementos y equipos de rescate

2. Centro médico mas cercano

3. Establezca responsabilidades de la comision de trabajo y cadena de
llamadas en caso de emergencia (Jefe inmediato, Satélite seguridad, Salud
Ocupacional yLinea 123)

4. Delegue una persona de la comision, que esté atenta a los peligros que se
puedan presentar en el medio circundante exterior.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Implemente las medidas de proteccion
individual (EPP)

Inicie lalabor

Implemente las medidas de proteccién colectivas:

Aplique las 5 reglas de oro para trabajo con electricidad:

1. Abra el interruptor

2. Asegure o bloquee

3. Verifique ausencia de tension

4. Mterrice

5. Sefialice ydemarque

Verifigue que cuenta con el extintor en 6ptimas condiciones

Trabajador

Implemente las medidas de proteccién individual e inicie su labor utilizando
los Elementos de Proteccion Personal requeridos para la tarea

Trabajador
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN EN ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO - DURANTE DE LA EMERGENCIA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE
Inicié la emergencia
EvalGe la proporcién de laemergencia: Se pr‘esentar una. emergencia ql{e requiera ell rescate deunoo vgnos .
Lugarde ocurrencia, cantidad de trabajadores accidentados, evalle la proporcion de la emergencia yactive la
persqnasafectadas, clase de emergencia, cadena de llamadas: Informe al jefe inmediato, notifique a Satélite Seguridad
areainvolucrada hora de nicio de a EAAB ext. 7219 ya la Division Salud Ocupacional.
emergencia yruta deaccesoala zonay ) )
active lacadenadellamadas. Tenga claridad de: Jefe inmediato
Jefe inmediato, Satélite seguridad, 1.Lugar de ocurrencia de la emergencia ingpector traba'a’dor
Division Salud Ocupacional 2Namero de personas afectadas yhana

[ 3Clase de emergencia
4Jiveainvolucrada

5Hora de inicio de la emergencia
No 6.Ruta de acceso de a la zona

Y

Cuenta con formacién para
respondera laemergencia?

Si no cuenta con formacién, no intente rescatar a la victima, mantenga la
calma yevite el acceso de personas al lugar. Esté atento a la llegada del
NOintente rescatarla victima, mantenga equipo de rescate y suministre la informacién solicitada para facilitar el

la cama, evite el acceso de personas rescate por parte del persona de socorro.
ajenasa la emergencia.

Esté atento a |a llegada del equipo de

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

rescate. Si cuenta con la formacion yel tipo de emergencia lo permiten, actue como
primer respondiente para tratar de controlar la emergencia.
Revise que cuenta con los elementos de proteccion personal (guantes Jefe inmediato,
Actie como primer respondiente para dieléctricos, casco dielétrico, botas dielétricas, gafas con proteccién UVy inspector y trabajador
controlarlaemergencia. s . . )
| Revise que cuentaconlosEPP y el kitde tapete dielétrico) ykit de rescate necesario para realizar el salvamento
rescate. (gancho de rescate ¢ pertiga y tapete dielétrico, camilla y botiquin).

Jefe inmediato,

Verifique si es posible desconectar la fuente energizada. . .
inspector y trabajador

Es posible
desconectarla
fuente energizada?

Si No

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

En caso de ser posible, desconécte la fuente energizada y efectlie el rescate
Desconecte la fuente energizada utilizando los guantes dieléctricos.

Jefe inmediato,

v inspector y trabajador
Efectie el rescate utilizando los guantes
dieléctricos
En caso de no ser posible, efectue el rescate utilizando el gancho, la pértiga, Jefe inmediato,
Efectie el rescate utilizando el gancho, la los guantes dieléctricos y el tapete dieléctrico. inspector y trabajador

pértiga, los guantesy el tapete dieléctricos [«

Verifique si la victima se encuentra ardiendo.

Jefe inmediato,
En caso de que la victima no se encuentre ardiendo, indague si es posible inspector y trabajador
desconectar la fuente energizada.

No

La victima se
encuentra ardiendo?

L 2

En caso de que la victima se encuentre ardiendo, tome el extintor yacciénelo Jefe inmediato,
Tome el extintory apague lallama para apagar la llama. inspector y trabajador
v
Realice lavaloracion delavictimay
arantice laatencion médica. . . - . L ) .
g Realice la valoracion de la victima y garantice |a atencion médica. Jefe inmediato,

inspector y trabajador
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO - RESCATE EN EN ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO - DESPUES DE LA EMERGENCIA

DIAGRAMA DEFLUJO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Si

El accidente causo
una fatalidad?

Mantenga acordonada el areay designe a
una persona para mantenerlas
evidencias.

Retire los elementos utilizados para el
rescatey restablezcalos recursos
gastados.

Retire el Kit de rescate utilizadoy evalle
la pertinencia de retomar sus actividades.

|

Participe en la investigacion,
suministrando su version detallada de los
hechos.

Es seguro retomar
actividades?

Retome sus actividades.

Suspendael trabajoy reporte a su jefe
inmediato.

Finalizd la emergencia

Si el accidente causo una fatalidad, mantenga acordonada el area y designe
una persona para mantener las evidencias en la escena.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Si el accidente no causé una fatalidad, retire los utilizados para el rescate y
restablezca los recursos gastados.

No permita que personal ajeno, ingrese al area, a menos que esté autorizaco
por las autoridades competentes.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Participe en la investigacion del accidente, suministrando su version
detallada de los hechos.

Evalué la pertinencia de retomar sus actividades.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

Si es seguro retornar su labor ydar continuidad a las actividades
programadas, continde con su labor.

Si no es seguro retomar las actividades, suspenda el trabajo y reporte a su
jefe inmediato.

Jefe inmediato,
inspector y trabajador

FIN
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15.Infraestructura para la atencion de la emergencia.

15.1.

Inspeccion y recomendaciones

Luego de la inspeccion al centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO, se
describen los hallazgos y recomendaciones, asociados a las distintas amenazas que se

identificaron.

En inspeccion realizada el 17 de mayo del afio 2020, al centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, se identificaron las siguientes condiciones que pueden afectar la
seguridad y salud de trabajadores, contratistas y poblacion flotante al momento de
presentarse un evento de emergencia o en el despliegue del presente plan.

laboratorio de aguas y en el almacén de
productos quimicos.

Hallazgo Amenazas Medidas de intervencién Registro fotografico
Movimientos de tierra de | Movimientos Se sugiere realizar un andlisis estructural para
caracter externo, | sismicos establecer las condiciones de las instalaciones
causados por del laboratorio de aguas. Decreto 926 del 19 de
desplazamiento de marzo del 2010. NORMA SISMORESISTENTE
placas tectonicas. 2010 “NSR-10". Establecer un programa de
inspeccion general de todas las instalaciones
para identificar: estructuras con fisuras,
agrietamientos, hundimientos, deterioro, etc.
Foto 1y 2: Salida de emergencia 5 pi so
ECO costado oriental, camilla salida
costado occidental.
Caida de granizo que Se recomienda continuar con el programa de
afecte las operaciones mantenimiento y reposicion de las rejillas de
de alguna forma. aguas lluvias, reposicion de la capa asfaltica
Granizadas del patio del Edificio Central de Operaciones.
Mantenimiento y limpieza de las cubiertas,
canales y bajantes de los edificios.
Foto 3: Patio de operaciones ECO frente
a laboratorio de medidores
Descargas por rayos | Tormentas -
que interrumpan el fluido | eléctricas Se recomienda continuar con el programa de iw
eléctrico o generen protecciones eléctricas y sus niveles de
afectacion de las proteccion, de acuerdo con lo establecido en el S—
personas o] las Reglamento  Técnico  de Instalaciones .
instalaciones. Eléctricas “RETIE”, en especial en el y % —

Foto 4: Tomacorrientes fuera de la
canaleta. Laboratorio de aguas.
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Ventiscas, ventarrones o
tormentas de viento que
afecten las
instalaciones.

Vientos Fuertes

Continuar con las labores de poda y cuidado de
los é&rboles que se encuentran en los
alrededores del edificio central de operaciones.

Foto 5: Centro de acopio de residuos
ECO.

I\
Foto 6: Limpieza vy desinfeccion
instalaciones ECO

Foto 7: Puerta de Ingreso instalaciones
ECO

Foto 8: Puerta de Ingreso instalaciones
Edificio Obras Civiles.

Atencion y respuesta al | Pandemia Se recomienda implementar lo establecido en
impacto sobre la salud | COVID-19 la Circular 033 del 14 de mayo de 2020 de la
publica generada por la Gerencia General, Asunto: Directrices para
COVID-19, enfermedad inicio gradual de trabajo inteligente en la EAAB-
de los  coronavirus ESP.

(SARS-CoV-2), se debe e Manual de Limpieza y Desinfeccion Durante
continuar con acciones la Pandemia COVID-19. Version
de seguridad y salud en actualizada.

el trabajo, tendientes a e Manual de Movilidad Segura EAAB ESP
la proteccion de los Pandemia COVID19.

funcionarios que tienen e Protocolo de Bioseguridad para Retorno
contacto potencial y/o inteligente a los PAU EAAB ESP
directo y frecuente con pandemia COVID19.

el agente causal, en el e Manual de retorno inteligente funcionarios
desarrollo de su labor EAAB ESP Pandemia COVID.

operativa o e Protocolo de Bioseguridad estacion movil
administrativa en la cual para limpieza y desinfeccién EAAB ESP.
pueden tener exposicion e Formato Programacién Retorno Inteligente
directa o indirecta a de Trabajadores por Area (Vinculacion
materiales  infecciosos, directa, pasantias, contratistas) de la EAAB-
incluidas sustancias ESP.

cor_porales, _ aguas e Formato Reporte Vigilancia de
reS|dgaIes, équipos de sintomatologia en enfermedades
trabajo.. contaminados, respiratorias.

superflc_les . e Programa de Vigilancia Epidemiolégica PVE
contaminadas, residuos, Pandemia COVID-19

aire o demas ambientes

de trabajo

contaminados.

Obstrucciones de los | Incendios / | Se recomienda estudiar la posibilidad de
gabinetes y rociadores | Explosiones implementar un programa de inspeccion,

para control de
incendios.

Condiciones inseguras
al manipular los

sistemas eléctricos.

Por sobre carga en el
sistema eléctrico.
Material Combustible en
las diferentes areas del
ECO, archivo
documental en las areas
del ECO, laboratorio de
aguas, centro de acopio
de residuos,

prueba y mantenimiento preventivo de todos
los equipos, bombas y tanques del suministro
de agua, y la revisibn del sistema para
asegurar que se cumpla con los estipulado en
la norma NFPA 24 “Instalacién de tuberias para
servicio privado de incendios y sus accesorios.
Private Fire Service Main”, NFPA 25 “Norma
para la inspeccion, prueba, y mantenimiento de
sistemas hidraulicos de proteccién contra

incendios. Water Base Fire Protection
Systems” y NFPA 20 “Norma para la
instalacion de bombas estacionarias de

proteccidon contra incendios. Centrifugal Fire
Pumps”.

Foto 9: Gabinete contra incendio sétano
ECO costado oriental
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almacenamiento de
llantas area de
cabrestantes,  s6tano,
casino, taller automotriz,
estacionamiento de
vehiculos patio  de
operaciones, entre
otros.

Explosion de cualquier
tipo causada por
agentes tales como
agentes quimicos,

gases y combustible.

Se observa la ubicaciéon
de gabinetes contra
incendio en el ECO,

Se recomienda estudiar la posibilidad de
instalar extintores portétiles a base de espuma
tipo AB resistente a alcoholes, como proteccion
inicial de emergencia en el area de artes
gréficas del sétano de ECO.

ECO.

edificio obras civiles,

laboratorio de

medidores, edificio

comercial zona 3,

edificio organizacion

sindical, taller

automotriz, casino. Foto 11: Almacenamiento de llantas.

Cabrestantes.

Manipulacion Derrames / | Se recomienda implementar el programa de

inadecuada de los | fugas control de riesgo quimico, establecido por la

productos quimicos Division Salud Ocupacional.

propios del proceso

productivo en el Edificio Se recomienda implementar un kit para manejo

Central de Operaciones, de derrames, que contenga entre otros:

almaceén, almacén guantes de nitrilo, respiradores para gases y

productos quimicos, vapores, monogafas de seguridad, Traje de

artes gréficas, Proteccion Personal Contra Quimicos Bajo

laboratorio central de Presion con Solapa, absorbente quimico

aguas. almohadillas P300, absorbente minicordones
MM 1003. 1,2 m long, Pafio absorbente para
quimicos P110, Bolsa industrial para residuos, e
anicispas. HTPP, Juego recogedor y ceptlo | FO0 12 Amacenamierto central de

- ’ -3 L gases laboratorio de aguas ECO

polvo, Cinta precaucién para sefializacion,
Equipo de ventilaciéon portatil, Sefializacion
advertencia de derrame.

Fractura de techos, | Fallas Se recomienda establecer un programa de

paredes, vidrios, por | estructurales inspeccion  general periédico de todas las

movimientos teldricos de
gran magnitud.

instalaciones para identificar: bafios, pisos,
puertas y ventanales en vidrio obstruidos por
objetos 0 en mal estado, salidas de emergencia
con apertura anti panico, obstruidas o cerradas
con cadena y candado, etc.

Se recomienda continuar con el programa de
mantenimiento a las instalaciones locativas del
laboratorio central de aguas que incluya el cielo
raso, paredes, ventanas, puertas.

Foto 13: Laboratorio central de aguas
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Fallas por dafio o
deterioro de magquinaria
y equipo que pueda
causar dafio a personas,
estructuras y/o equipos.

Fallas
maquinarias
equipos

Continuar con el programa de mantenimiento,
ajuste y reposicion de las sillas ergonémicas de
las diferentes &reas del Edificio Central de
Operaciones.

Foto 14: Laboratorio central de aguas

Atrapamiento de
personas en el
transporte vertical

Fallas en el
ascensor

Se recomienda establecer un programa de
capacitacion y entrenamiento al personal
administrativo  del  Edificio Central de
Operaciones en la preparacién y respuesta
ante situaciones de atrapamiento de personas
en el transporte vertical. Establecer el PON de
rescate en ascensores.

Tareas de alto riesgo
(trabajo en  alturas,
energias peligrosas y en

caliente (soldadura,
entre otros). Trabajo en
espacio confinado,

trabajo en botes, trabajo
en alta montafia,
bosques y paramos,
Trabajo en alturas en
tareas tales como
limpieza de la cubierta,
bajantes, trabajos de
mantenimiento y
arreglos locativos el cual
puede ser realizado por
funcionarios de la
EAAB-ESP o contratado
por terceros.

Accidentes de
Trabajo

Continuar con la implementaciéon del SG-SST,
de las Normas Técnicas de Servicio — NS de
SST.

Establecer el instructivo de acceso seguro por
escalera tipo gato a las diferentes estructuras.
Socializar con las areas responsables el
instructivo de acceso seguro por la escalera
tipo gato.

Establecer la sefializacion
seguridad en el area de trabajo.

locativa de

Foto 16: escalera tipo gato acceso
sistema de extraccion laboratorio de
aguas

Por ingesta de alimentos
en mal estado
suministrados en la
zona de  alimentos
cafeteria, casino.

Intoxicacion
alimenticia

Se recomienda establecer en coordinaciéon con
el interventor del operador del Casino, el plan
de respuesta ante emergencias, especifico
para la atencién y respuesta ante una situacion
de emergencia que se pueda presentar en el
area de servicio o produccion de los alimentos.
Establecer en coordinacion con el supervisor
del contrato el cumplimiento de las normas de
salubridad exigidas por la secretaria de salud
de Bogota.

Foto 17: Casino central de operaciones
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%

Taponamiento de | Inundaciones
desagies de areas
internas, por obstruccién
y/o dafio en tuberia de
red hidraulica de agua

potable, agua residual.

Se recomienda continuar con el mantenimiento
y limpieza de los canales, drenajes de aguas
lluvias del patio de la Central de Operaciones.

Continuar con el mantenimiento de la red
hidraulica del Edificio Central de Operaciones.

Continuar con el plan de mantenimiento e
impermeabilizacién del techo del laboratorio de
aguas.

Foto 18: Patio de operaciones ECO
frente a laboratorio de medidores

Accidentes
Transito

Transporte terrestre.
Atropellamiento en las
instalaciones de la
central de operaciones,
vias internas. Riesgo de
accidentalidad (choque
de vehiculos).

de

Se recomienda establecer un programa de
sefializacion y demarcacion de los pasos
peatonales y circulacién de vehiculos, asi como
los parqueaderos.

Foto 19: Patio de operaciones ECO
frente al laboratorio central de aguas.

Los hallazgos y recomendaciones han sido remitidos al area ejecutora para las correcciones

aplicables.

16.Andlisis de las rutas de evacuacion

Acorde con la NTC 1700 “Higiene y Seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones.
Medios de evacuacion”, se realiza analisis de rutas de evacuacion en el centro de trabajo
Edificio Central de Operaciones - ECO.

A Carga maxima Dimension de las Maximo de personas a | Cumple NTC 1700
rea . . ;

ocupacional salidas (m) evacuar acorde a salidas (SI = NO)
Ec_J|f|C|0 ECO Salida por escalera costado 330 2 333 si
oriental
Ed_|f|c_|o ECO Evacuacion por Salida 200 18 300 sI
Principal
Edificio ECO Salida de evacuacion a los
cajeros 200 1,2 200 Sl
Cabafa Ingenieria Especializada 24 0,6 100 Sl
Edificio Organizacién Sindical 27 0,6 100 Sl
Casino area de produccién 22 0,6 100 Sl
Casino area de servicio 120 1,8 300 Sl
Edificio de la Comercial Piso 1 138 0,6 100 NO
Edificio de la Comercial Piso 2 Costado
occidental 93 0.6 100 Sl
EC'iIfICIO de la Comercial Piso 2 Costado 85 5 333 S|
oriental
Edificio de la Comercial Piso 3 64 0,6 100 Sl
Casa IN_ECO _Sallda principal costado 85 06 100 S|
norte primer piso
Cgsa INECO Salida principal costado sur 55 06 100 S|
primer piso
Casa BETTY Salida principal 35 0,6 100 Sl

El diagrama de evacuacion, con el uso de salidas de emergencia, rutas y punto o puntos de
encuentro, para el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO se describe en el
siguiente mapa/ruta de evacuacion. Ver:
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e Mapas/ruta de evacuacion ECO
e Mapas/ruta de evacuacion ECO Piso 1 — Almaceén Central
e Mapas/ruta de evacuacion General ECO — Laboratorio de suelos

*“WE™"E
PLANO DE EVACUACION

17.Sefalizacion.

Considerando las caracteristicas del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones -
ECO, las amenazas a las que esta expuesto y las medidas de control establecidas se
determina la sefializacion necesaria.

Sefal Uso Cantidad

Preventiva | Trabajo seguro en alturas 1
Preventiva | Acceso solo personal autorizado

Preventiva | Caida de objetos

Preventiva | Uso de elementos de proteccién personal de acuerdo con la actividad a realizar
Preventiva | No use como punto de anclaje

Preventiva | No se recueste contra las barandas

NN (R[]

18.Punto de encuentro.

Es el lugar definido para realizar el conteo final de personas evacuadas de las diferentes
areas en el centro de trabajo. El conteo permite identificar si todas las personas que se
encontraban en el lugar adelantaron la evacuacion y salieron conforme lo planificado.
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En el centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO, el Punto de Encuentro
establecido es el siguiente:

Nombre del Punto de encuentro Ubicacioén

Plazoleta Edificio Agora El punto de encuentro estd ubicado en el
costado occidental del Edificio ECO pasando la
carrera 38, en la plazoleta del centro de
convenciones AGORA.

Foto 1 Foto 2

Punto de encuentro en la zona verde ubicada | Punto de encuentro en la zona verde ubicada en
en el costado Nor Occidental de la Avenida el costado Nor Occidental de la Avenida de la
de la Américas con la Avenida Carrera 36, de | Américas con la Avenida Carrera 36, de los

los centros de trabajo Casa Bety, Casa Ineco | centros de trabajo Casa Bety, Casa Ineco y

y Servicio Médico. Servicio Médico.

Foto 1 Foto 2

Georreferencia
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19.Planos

Para favorecer el conocimiento de la infraestructura del centro de trabajo Edificio Central de
Operaciones - ECO, se relacionan los planos principales de todos los pisos o areas,
conforme lo reportado de manera oficial por el area pertinente Ver Anexo 7. Planos Edificio
Central de Operaciones — ECO.

20.Plan de ayuda mutua

Acorde a las condiciones del centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO, su
ubicacion y amenazas identificadas, se define el siguiente plan de ayuda mutua, que
permiten generar mecanismos de interaccion y colaboracion con organizaciones
circundantes, a fin de favorecer la respuesta a eventos de interés comun, como la
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Cooperativa del Acueducto (COACUEDUCTO), Almacén Olimpica, CORFERIAS — AGORA-
Bogota. Para el desarrollo del plan se han venido adelantando acercamientos con las
entidades antes mencionadas, a la fecha de actualizacion del presente documento se han
efectuado 4 reuniones con las partes interesadas y una adicional con un Representante del
IDIGER, de quien se recibi6 a orientacion para establecer el documento denominado
acuerdos formales Anexo 8. Plan de Ayuda Mutua Centro Narifio (En construccion)

ENTIDADES ADSCRITAS AL PLAN DE AYUDA MUTUA

Nombre [ razén AGORA BOGOTA Centro de Direccion Ac. 24 #38-47, Bogota
social Convenciones
1
Teléfono 3810000 Responsable | Néider Murcia Molano
3165325790
COOACUEDUCTO -
. Cooperativa de
ls\lgé?allalre/razon Trabajadores y Pensionados | Direccién ggrrera 37 No. 23A -
2 de la Empresa de Acueducto
de Bogota.
Teléfono g?igég%% Responsable | Stella Parra
Nombre / razén OLIMPICA S.A.— Aimacén . L Carrera 37 No. 10 — 00,
X o Direccion "
3 social Centro Nariio Centro Narifo
Teléfono 2445957 Responsable | Marlén Garzén
Actividades o recursos compartidos para la atencidén de emergencias
N° | Descripcién actividad o recurso | Cantidad Entidad responsable Observaciones
Montaje del Modulo de Solo montaje, dotacion vy
1 | Estabilizacién y Clasificacion - 1 EAAB-ESP personal EAAB-ESP vy
carpa COOACUEDUCTO
Utilizacion de la plazoleta
, | Plazoleta AGOR_A BOGOTA 1 EAAB-ESP para el punto de
Centro de Convenciones encuentro en caso de
evacuacion.

21.Recomendaciones adicionales

Teniendo en cuenta que continda vigente la pandemia por el Coronavirus que causa la
enfermedad COVID-19, en octubre del afio 2020, la EAAB E.S.P. participo en el Simulacro
Distrital de Autoproteccién, para lo cual se realizaron capacitaciones previas, invitando a
participar y hacer el registro virtual de la participacion del ejercicio.

22.Evaluacion

Para la evaluacién del plan de prevencion, preparacién y respuesta ante emergencia del
centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO, se continuara participando en el
simulacro anual definido por la Division de Salud Ocupacional.
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centro de trabajo Edificio Central de Operaciones - ECO

ANEXOS

Anexo 1. ldentificacibn de amenazas, andlisis de vulnerabilidad y determinacion del
nivel de riesgo (MPEH0914F27) del Edificio Central de Operaciones.

Anexo 2. Plan de Contingencia por Emergencia Sanitaria COVID-19 EAAB

Anexo 3. Lista de coordinadores (MPEH0914F15), que es administrada por la Division
de Salud Ocupacional.

Anexo 4. Listado de brigadistas (MPEH0914F14), igualmente disponible en la Division
de Salud Ocupacional.

Anexo 5. MPEH0914F17 Hoja de vida extintores Edificio Central de Operaciones
Anexo 6. Cronograma medidas de intervencion (MPEH0914F28)

Anexo 7. Planos de la sede Edificio Central de Operaciones

Anexo 8. Plan de Ayuda Mutua Centro Narifio (En construccion)
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